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Kraków, 28.06.2024 r. 

NZ.261.81.2024 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków: Część 1 - Dzielnica VIII, Część 2 - Dzielnica IX, Część 3 - Dzielnica X, 

Część 4 - Dzielnica XII, Część 5 - Dzielnica XII Budżet Obywatelski, Część 6 - 

Dzielnica XIII, Część 7 - Dzielnica XIV, Część 8 - Dzielnica XVII, Część 9 - Budżet 

Miejski - Park Solvay, Część 10 Budżet Miejski - Dzielnica XIV, Część 11 - Budżet 

Miejski - Dzielnica XV, Część 12 - Budżet Miejski - Dzielnica XVI, Część 13 - Budżet 

Miejski - Osiedle Widok, Część 14 - Budżet Miejski - Dzielnica III – numer sprawy: 

3/VI/2024 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań 

oraz udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Zamawiający w zał. nr 3 do ST zawarł zapis: „Trwałość strumienia światła oprawy 

mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 85 °C min. 100 000h (zgodnie z 

IES LM-80 TM-21)”. Zastosowano wybiórczą, ekstremalną i nadmiarowa 

temperaturę. Czy Zamawiający akceptuje trwałość strumienia światła oprawy 

mierzoną tym samym parametrem i zgodnie z LM-80 TM-21 dla temp. 25°C? 

Odpowiedź 1: 

Do określenia temperatur zostały użyte zapisy z normy LM80-08. Jako obowiązkową 

jedną z dwóch temperatur referencyjnych norma LM80 wskazuje tc = 55°C lub 85°C. 

Celem modernizacji jest nie tylko osiągnięcie efektów oświetleniowych, ale również 

stosowanie produktów o jak najdłuższej żywotności i trwałości. Zamawiający 

podtrzymuje zapis. 

Pytanie 2: 

W specyfikacji zapisano następujący wymóg: „Oprawa musi posiadać deklarację 

środowiskową zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019. 

Pragniemy zaznaczyć, że wymagania te odnoszą się do produktów budowlanych, a 

oprawy oświetleniowe sensu stricto nimi nie są. W dodatku wysokojakościowe 

oprawy podlegają procesom ścisłej oceny (certyfikacja ENEC, ENEC+ czy 

dostosowanie się do dyrektyw UE odnośnie bezpieczeństwa fotobiologicznego, 

ULOR 0 etc. etc. Dodatkowy wymóg posiadania przez oprawy deklaracji 
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środowiskowej jest nadmiarowy i zawężający konkurencję, w związku z czym 

wnosimy o jego usunięcie. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz Gospodarki Odpadami 

i Zapobiegania Powstawania Odpadów jest zobowiązany do weryfikacji oferowanych 

materiałów, produktów lub usług w tym również w zakresie parametrów i wartości 

określających poziom oddziaływania inwestycji na środowisko, klimat oraz 

powstawanie odpadów. Wymóg posiadania przez Wykonawcę deklaracji 

środowiskowych opracowanych zgodnie ze wskazanymi lub równoważnymi normami 

zostaje podtrzymany. 

Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania 

1 x aa NZ 


