
20/0,4 kV
1250 kVA

20/0,4 kV
400 kVA

20/0,4 kV
1250 kVA

T1 TT2

ST-PKM

istn.st.tr.
   PKM

1Q1
3WL

2500A

1250A2Q1
3WL

2500A

SZR/NN

1Q1.1
3VT3
400A

2Q1.1
3VT3
400A

LO
250A

1Q2.1
3VT3
400A

2Q2.1
3VT3
400A

1Q3.1
3VT3
400A

2Q3.1
3VT3
400A

1Q4.1
3VT3
630A

2Q4.1
3VT3
630A

1Q5.1
3VT3
630A

2Q5.1
3VT3
630A

1Q6.1
3VT3
630A

2Q6.1
3VT3
630A

1Q7.1
3VT3
630A

2Q7.1
3VT3
630A

1Q8.1
3VT3
630A

2Q8.1
3VT3
630A

1Q9.1
3VT3
630A

2Q9.1
3VT3
630A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

RBK
250A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

1Q1.2
RBK
400A
160A

2Q1.2
RBK
400A
160A

ODBIORY
DROBNE

ODBIORY
DROBNE

1                  2                  3                 4                5                6                  7                   8                  9/10                                                             11                12               13                14              15               16              17                  18               19/20                                                             

Ł-3 Ł-4 Ł-10

Ł-......   

ŁP-....   

Ł-7 Ł-8Ł-9Ł-5 Ł-6ŁP-1 ŁP-2

POLE POLE POLE               2.3

ŁADOWARKI 80 kW

ŁADOWARKI 250 kW

SCHEMAT ZASILANIA ŁADOWAREK

ZESTAW PRZY ŁADOWARKACH 80 kW

ZŁĄCZA KABLOWE ZK-1;ZK-2 ŁADOWAREK 250A

SŁUPEK PAWBOL

GNIAZDO 3FAZ  BCE
Z WYŁĄCZNIKIEM 125A 
IP 65

DODATKOWO W ZESTAWIE
WTYCZKA BCE125A IP 65
Z KABELKIEM OPG 4x 35 mm2
Długości 10 m

400A
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