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Dotyczy:  postępowania pn „Poprawa skuteczności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie 

gminy Pyzdry” - Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na 

terenie gminy Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy” 

 

Wyjaśnienia do SWZ: 

 

Z uwagi na fakt, iż wodomierze ultradźwiękowe maja lepsze parametry przepływu pytanie. Czy 
zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy DN15 o przepływie Q3=2,5 m3/h w miejsce 
wodomierzy DN20 o takim samym przepływie? 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy DN15 o przepływie Q3=2,5 m3/h w 
miejsce wodomierzy DN20 o takim samym przepływie. 
 

 
 
 
 

 

 


