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Do wszystkich Wykonawc6w

Dotyczy: postgpowania przetargowego PN 2311012020 - zaprojektowanie i wybudowanie hangaru

w Kqkolewie.

Zamawiajqcy, zgodrrie z art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p62n. zm.), udziela nastQpujecych wyja6nieri na pytania zlo2one przez

Wykonawc6w.

Pytanie I
Czy Inwestor mo2e okreSlii uzyskanie Pozwolenie na budowq w dniach od podpisania umowy bior4c pod uwagQ

czas na realizacje projektu i zgodnie z KPA termin uzyskania pozwolenia wynosi minimum 30 dni, a w
szczeg6lnych przypadkach 60 dni na co Wykonawca nie ma wptywu, gdy2 ocena ww. terminu okreSla Urz4d

wydajqcy Pozwolenie na budowq?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e nie wyztaczyl terminu na uzyskanie pozwolenia na budowE. Zamawiajqcy wyznaczyl

termin, o kt6rym mowa w $2 ust. I pkt. l) wzoru umowy, na przekazanie Zamawiajqcemu ostatecznej wersji

dokumentacji projektowej, w zakresie niezbgdnym do uzyskania pozwolenia na budowg (projekt budowlany

oraz inne niezbqdne dokumenty), kt6ry po zmianach wprowadzonych przez Zamawiajqcego, zostal ustalony na

dziei 28.01.2021 r. Jednoczesnie Zamawiajqcy wyznaczyl termin, o kt6rym mowa w $2 ust. 1 pkt. 3) wzoru

umowy, na przekazanie Zamawiajqcemu dokumentacji wykonawczej, kt6ry po zmianach wprowadzonych

przez Zamawiaj1cego, zostal ustalony na dziei 13.04.2021 r.

Zatem czas przewidziarry na sporz4dzenie dokumentacji wykonawczej to co najmniej 75 dni. W ocenie

Zamawiajqcego jest to czas wystarczajqcy na r6wnolegle uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowq.

Pytanie 2

W nawiqzaniu do punktu 11 Warunk6w technicznych ppo2, kt6ry m6wi 2e ,,Woda do zewnqtrznego gaszenia

po2aru dostarczana bqdzie za pomoc4 hydrant6w. Wymagana ilo6i wody do cel6w przeciwpo2arowych wlmosi

20 dm3/s z co najmniej dw6ch hydrant6w.", Grodziskie PrzedsiEbiorstwo Komunalne informuje, i2 ciSnienie w

hydrancie wynosi 12 dm3/s. Badania ciSnienia prowadzone byly w okresie 04-18.06.2018. Takie badania

wykonuje siq co najmniej raz do roku, w zwiqzku z czym udostqpnione przez Pafstwa badania s4

nieaktualne. Wobec powy2szego, czy ZamawiajEcy bqdzie wymagal wykonanie zbiornika na wodq po2arowq w

przypadku niewystarczaj 4cego ciSnienia w hydrantach?

Odpowiedi:
Zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie projektu, zawierajqcego rozwiqzania pozwalajqce na uzyskanie

pozwolenia na u2ytkowanie. Zamawiajrlcy dopuszcza zaopatrzenie w wodE do zewnqtrznego gaszenia po2ar6w z

sieci lub zbiornik6w p.poz., a tak2e rozwiqzania zamienne, uzgodnione z Zamawiajqcp oraz Wojew6dzkim

Komendantem PSP.

Jeileli rozwiqzanie w postaci zbiornika p.po2 zostanie zaprojektowane i uzgodnione, Zamawiajqcy oczekuje jego

wykonania.

Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z jego najlepszqwrcdzau badania ciSnienia wykonane na zlecenie operatora

lotniska w Kqkolewie, we wrze6niu 2020 wykazaly,2e ciSnienie w hydrancie (zlokalizowanym przy dzialce
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39lll7) wlmosi 17 dm3/s. Punkt pomiarowy zlokalizowany byl jednak okolo 70m od gl6wnej magistrali, kt6ra

przebiega przy dzialce 391133, zatem ciSnienie w sieci hydrantowej przy dzialce 391/33 bEdzie wy2sze ni|
wynikaj4ce z ww. pomiar6w.

Pytanie 3

W nawiEzaniu do Zapewnienia dostaw energii elektrycznej przez ENEA dla obiektu z mocq prfqczeniowq w
wysokoSci l20kW, prosimy o podanie maksymalnego poboru energii elektrycznej dla planowanego obiektu.

Odpowiedi:
ZamawiajEcy informuje, 2e obliczenie zapotrzebowania na energiq elektryczn4 dla planowanego obiektu jest

elementem projekru wykonawczego po stronie Wykonawcy, ptzy czym Zamawiajqcy zaznacza, Le rozdzielrlia

gl6wna [RG] powinnabyt,przygotowana do obstugi obiektu z mocq przylqczeniowq l20kW orazpodlqczenia

instalacji paneli fotowoltaicznych 50kW. W pomieszczeniv rozdzielni nale2y zaprojektowai miejsce

umozliwiajqce w przyszloSci rozbudowq rozdzielni gl6wnej do obslugi obiektu z mocq przylqczeniowq 500 kW
or az p odlqczenia instalacj i paneli fotowoltaicznych 5 0 kW.

Pytanie 4

W nawi4zaniu do punktu 4.I Konstrukcja w PFU, prosimy o potwierdzenie, 2e rale2y przyjqi obciE2enie u2ykowe
w wysokoSci 20kN na ka2dy wi4zar oraz dodatkowo kolejne 20kN od obci42enia fotowoltaik4.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, 2e planowane obci42enie u2ytkowe 20kN opisane w punkcie 4.1 PFU jest obciq2eniem

u2ytkowym od wlposa2enia powieszanego od wewnqtrz. Po stronie Wykonawcy le2y obliczenie obciq2eri w
ramach wykonywanego proj ektu.

Pytanie 5

ProszE o podanie wykonawcy logotyp6w na elewacji budynku BST w celu zachowania jednolitego standardu.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, 2e wykonawcq logotyp6w na elewacji budynku BST byla firma:

Kuczma.pl Agata Kuczma, Gortatowo, ul. Fabryczna 12,62-020 Swarzqdz.

Pytanie 6

Czy wyposaienie wymienione w PFU, takie jak biurka,lcrzesla, fotele, stoty w sali konferencyjnej, stoty robocze,

szafy szatniowe, regaty maguynowe, meble kuchenne i kanapy w zapleczu socjalnym podlegaj4 wycenie

Wykonawcy?

OdpowiedZ:

Tak. Aran2acjq pomieszczeri i wlposa2enie wnqtrz naleiy uzgodnii z Zamawiajqcym na etapie projektu

wykonawczego.

Pytanie 7

Czy stanowiska robocze, ekrany projekcyl'ne podlegajq wycenie Wykonawcy?

Odpowiedi:
Tak. Aranzacjq pomieszczeri i wlposa2enie wnqtrz naleLy uzgodni6 z Zamawiajqcym na etapie projektu

wykonawczego.

Pytanie 8

Jak rozumiei zapis. "Ze wzglqdu na planowane w trakcie eksploatacji podwieszanie pod dachem hali kratownic
przestrzennych z oSwietleniem, kurtynami, czy instalacjami, nale2y przy projektowaniu wi4zara przewidziel,
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(opr6cz obci42enia elementami instalacyjnymi, panelami PV itp.) dodatkowe obci4zenie u2ytkowe rzqdu 20kN na

kaidy wiqzar."?

a) punktowe obciq2enie danego dlwigara w dowolnym punkcie sile 20 kN

b) silq 20 kN rozlo2onq wzdtu| d|wigara (co daje 0.6 kN/m2) c) obciq2eniem r6wnomiernie rozlo2onym na polai

dachu (co daje 0.1 kN/m2) - wailr,ie dla wymiarowania blachy trapezowej/platwi

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, Le nale|y za}Jada(, mo2liwoSi podwieszenia stela2y (kratownic przestrzennych) do

mocowania wlposazenia dodatkowego w obu osiach: poprzecznie do wiqzara lub wzdlu2 wiqzara. Stela2e mog4

byd mocowane w dowolnym punkcie wiqzara,lub pr4majmniej w wqzlach. ZaHada siq mo2liwoS6 mocowania

do jednego wiqzara- jednego, lub kilku stela2y r6wnolegle (czyli obciq2enia lx20kN, lub l0+lOkI'{, lub 5+l5ld"l,

lub 5+5+5+5, itp.). Maksymalne obci42enie I wiqzara to 20kN, przylo2one w dowolnym punkcie, lub w kilku

punktach, jako obci42enia skladowe.

Pytanie 9

Jakie mamy dodatkowe obciq2enie u2ytkowe dachu (poza obci42eniem powy2szym, obci42eniem panelami,

pomostem wzdfu2kalenicy i punktowymi obciE:2eniami pod kurtyny)

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, 2e opr6cz wymienionych w pytaniu, nale2y tak2e przewidziet obciqLenia ludZmi (dla

czyszczenia i konserwacji lub od6nie2afia), obci42enia oSwietleniem hangaru / instalacjami oraz podane w

pytaniu nr 8 obci42enia u2ytkowe.

Pytanie l0
proszq o potw ierdzeniaLesystem aerodynamiczny (balastowy) miesci siq w 20 kgln2 inre powoduje powstawanie

zasp Snie2nych.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, 2e instalacje zamontowane na dachu nie powinny powodowai powstawania

ponadnormatywnych zasp Snie2nych.

Pytanie 1l
Czy obiekt podlega rozbudowie: "Teren dzialki ma pozostai nieogrodzony. Tereny oznaczone na rysunku planu'

jako,,terenyzielone" nalehypozostawii,jakobiologicznieczywrcterenyniezainwestowane.Maj4onestanowii

rezerweterenu na potrzeby przyszlej rozbudowy.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSi przyszlej rozbudowy, w tym poprzez zlokalizowanie na terenie dzialki nr

3gll33 kolejnych obiekt6w budowlanych. Nie jest to jednak przedmiotem obecnego zam6wienia'

Jednoczesnie w nawi4zaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 13 listopada 2020 r- Zamawiajqcy

informuje, 2e w dniu 17 listopada 2020 r. otrzymal aktualne warunki techniczne przyttqczenia hangaru do sieci

wodociqgowej wydane przez Grodziskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o. o. idokument ten stanowi zal4cznlk

nr I do niniejszego pisma.
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