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2. Pytanie: Czy były robione badania mykologiczne? 

2. Odpowiedź: Nie, nie było wykonywanych badań mykologicznych. Wykwity wyszły na ścianach i 

stropach dopiero po zalaniu. Jedynie ściany biblioteki położonej na parterze 

budynku były zawilgocone poprzez podciąganie kapilarne z fundamentów. Rok 

temu wykonywana była izolacja pozioma ściany wschodniej i (częściowo północnej 

w narożniku) poprzez iniekcję. 

  

3. Pytanie: Czy przewiduje się osuszanie przed realizacją robót. 

3. Odpowiedź: Do tej pory działały osuszacze na parterze budynku. Jednak najbardziej obecnie 

zawilgoconą ścianą jest północna ściana biblioteki położono na parterze budynku. 

Należy przewidzieć w cenie jej osuszenie, wymianę tynku i gładzi oraz malowanie. 

  

4. Pytanie: Czy będzie okazane miejsce naprawy instalacji wodnej. 

4. Odpowiedź: Tak, jest to miejsce podłączenia zlewu w pomieszczeniu kuchni na II piętrze. Po 

dokonaniu niezbędnych podłączeń należy przewidzieć wykonania próby ciśnienia 

instalacji wody w elementach podlegających wymianie. 

  

5. Pytanie: Czy można dokonywać zmian w istniejącym załączonym kosztorysie do przetargu? 

5. Odpowiedź: Nie można zmieniać pozycji w załączonym kosztorysie. Kosztorys pełni funkcję 

pomocniczą. Zamawiający zezwala na dopisanie oddzielnego działu i dodanie w 

nim dodatkowych pozycji kosztorysowych. 

  

 

  

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu i należy je uwzględnić sporządzając  

i składając ofertę. 

 

Wizja lokalna została zakończona o godzinie  13:20 

Protokół sporządził: Krzysztof Michalak 


