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Piec kaflowy

1/1 Klatka schpdowa

22.29 granit

1/2 Korytarz

66.12 wykładzina PCV

1/3 Przedsionek

8.32 wykładzina PCV

1/4 Pom. porządkowe

8.37 wykładzina PCV

1/5 WC

17.86 płytki ceramiczne

1/7 Sala zebrań

88.34 parkiet

1/8 Biuro

24.72 wykładzina PCV

1/9 Biuro

26.28 wykładzina dywanowa

1/10 Biuro

32.75 wykładzina PCV

1/11 Biuro

24.1wykładzina PCV

1/6 Schowek

1.91beton

1/12 Biuro

23.74 wykładzina dywanowa

1/13 Biuro

26.46 wykładzina dywanowa

1/14 Biuro

27.63 wykładzina PCV

1/15 Biuro

16.17 wykładzina PCV

1/16 Kancelaria Tajna

13.23 klepka podłogowa

1/17 Kancelaria Tajna

15.15 klepka podłogowa
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Inwestor:

Rysunek:

Rys. nr T.03

Obiekt:

Rzut  1 piętra
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
67-400 Wschowa, Rynek 1

SKALA: 1:50 Data: sierpień 2019

Ratusz Wschowa
67-400 Wschowa, Rynek 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer Nazwa Materiał Powierzchnia

pom. pomieszczenia posadzki [m2]

1/1 Klatka schpdowa granit 22.29

1/10 Biuro wykładzina PCV 32.75

1/11 Biuro wykładzina PCV 24.1

1/12 Biuro wykładzina dywanowa 23.74

1/13 Biuro wykładzina dywanowa 26.46

1/14 Biuro wykładzina PCV 27.63

1/15 Biuro wykładzina PCV 16.17

1/16 Biuro klepka podłogowa 13.23

1/17 Biuro klepka podłogowa 15.15

1/2 Korytarz wykładzina PCV 66.12

1/3 Przedsionek wykładzina PCV 8.32

1/4 Pom. porządkowe wykładzina PCV 8.37

1/5 WC płytki ceramiczne 17.86

1/6 Schowek beton 1.91

1/7 Sala zebrań parkiet 88.34

1/8 Biuro wykładzina PCV 24.72

1/9 Biuro wykładzina dywanowa 26.28

Razem 443.4
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Zasilacz

PPoż.

CSP

Zasilacz

PPOŻ.

Bezprzewodowy Moduł Wejścia

Bezprzewodowy ROP

CSP SAGITTARIUS

Zasilacz Pożarowy

Legenda:

Translator Systemu

Bezprzewodowego

Ekspander Systemu

Bezprzewodowego z

Zasilaczem Pożarowym

Bezprzewodowy Moduł

Wyjścia Zasilany Bateryjnie

Bezprzewodowy Moduł Wyjścia

Zasilany sieciowo - 24V

Bezprzewodowy

Sygnalizator Optyczny

Bezprzewodowy Sygnalizator

Optyczno-Akustyczny

Bezprzewodowy Inteligentny

Wskaźnik Zadziałania

Bezprzewodowa

czujka Ciepła

Bezprzewodowa

czujka Dymu

Bezprzewodowa

czujka Multi
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