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P=0,160 kW
Oświetlenie 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

12 YDYżo 3x2,5

S311 B10
P=0,380 kW

Oświetlenie 1.2
13 YDYżo 3x2,5

S311 B10
P=0,392 kW

Oświetlenie 1.1
14 YDYżo 3x2,5

S311 B10

P=0,392 kW
Oświetlenie 1.1

15 YDYżo 3x2,5

S311 B10

Oświetlenie awaryjne
16 YDYżo 4x2,5

S311 B6

P=0,100 kW

Oświetlenie awaryjne dwufunkcyjne
17 YDYżo 4x2,5

S311 B10

P=0,100 kW

Oświetlenie ewakuacyjne
18 YDYżo 4x2,5

S311 B6

P=0,100 kW

P=0,150 kW
Oświetlenie zewnętrzne na ścianie

19 YKY 3x2,5

S311 B10

K

P

R  0  A
19a

S311 C2

P=0,500 kW
Oświetlenie zewnętrzne na murze

20 YKY 3x4

S311 B10

K

P

R  0  A

20a

S311 C2

303 25
gL 16A

P=1,000 kW
Fontanna

21 YKY 5x2,5

303 25
gL 16A

P=1,000 kW
Ślubne ceremonie

22 YKY 5x2,5

L1,L2,L3,N,PE

P=2,000 kW
Oświetlenie 1.1

15 YDYżo 3x2,5

S311 B16

Pi=40,474 kW
Ps=28,33 kW
In=44,51A
kj=0,7
cosfi=0,92
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