
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 

w Jastrzębiu - Zdroju, 
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój 

tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506, 
e-mail: szpital@wss2.pl 

www.wss2.pl 

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

BZP.38.382-27.10.24                        Jastrzębie – Zdrój, 02.07.2024r. 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji 

na Przebudowa Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, (BZP.38.382-27.24). 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ  

ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 02.07.2022r. 
 

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na 
podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 2019r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co 
następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany: 

 
Pytanie nr 1 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
W związku z zainteresowaniem realizacją w/w tematu zwracamy się z prośbą o umożliwienie 
dokonania wizji lokalnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej 
cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy PZP w dokumentach 
zamówienia nie przewidział możliwości odbycia przez potencjalnych Wykonawców wizji 
lokalnej, gdyż Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ 
wyczerpująco opisuje przedmiot zamówienia.  
 
Pytanie nr 2 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
Ze względu na duży zakres postępowania oraz okres urlopowy i opóźnienia związane z 
otrzymaniem ofert od Dostawców, proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 12.07.2024r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 3 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o informację czy wyposażenie „ruchome” zawarte w załączniku nr 9 do SWZ PR 06- 
wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
wyposażenie „ruchome” zawarte w PR 06 - wyposażenie w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załączniku nr 9 do SWZ nie wchodzi w zakres przedmiotowego 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 4 dot. Formularza oferty: 
Prosimy o informację w którym podpunkcie w formularzu ofertowym należy uwzględnić 
ewentualne wyposażenie zawarte w załączniku nr 9 do SWZ PR 06- wyposażenie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w 
Formularzu oferty nie należy uwzględniać wyposażenia „ruchomego” zawartego w PR 06 - 
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wyposażenie w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniku nr 9 do 
SWZ, gdyż nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 
 
Pytanie nr 5 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy Oferent powinien wliczyć do oferty koszty przeglądów, serwisów urządzeń na czas 
udzielonej gwarancji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
Wykonawca na czas udzielonej gwarancji powinien wliczyć wszelkie koszty przeglądów i 
serwisu urządzeń dostarczonych w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 6 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Po czyjej stronie będzie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak np. filtry do 
central wentylacyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
koszt wymiany wszelkich materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Wykonawcy w ramach 
udzielonej gwarancji. 
 
Pytanie nr 7 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zamówienia Oferent nie wlicza do 
wyceny paneli medycznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
przebudowa Oddziału Neurologii stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje wymianę i 
montaż paneli medycznych zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.  
 
Pytanie nr 8 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
WOT, wskazuje się że przed wykonaniem nowych sufitów należy zdemontować okładzinę 
drewnianą z sufitu. W przedmiarze brak pozycji dot. tego zakresu. Prosimy o wskazanie pom., w 
których jest zamontowana ww. okładzina.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
okładzina drewniana to ujęcie kilku starych szaf do demontażu z zabudowy. 
 
Pytanie nr 9 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy istniejące okna podlegają wymianie? Jeśli tak prosimy o załączenie zestawienia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
istniejące okna nie podlegają wymianie. 
 
Pytanie nr 10 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy w zakresie aktualnego postepowania jest montaż nowych parapetów zewnętrznych? W OT 
na str. 28 uwzględnia się parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
montaż parapetów zewnętrznych nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie nr 11 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
WOT uwzględniono montaż odbojoporęczy. W przedmiarze brak pozycji dot. tego zakresu. 
Prosimy o informacje czy należy uwzględnić w wycenie?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że do 
oferty należy uwzględnić montaż odbojoporęczy. 
 
Pytanie nr 12 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert na 12.07.2024r.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 13 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy system przywoławczy ma być zgodny z normą DIN VDE 0834? Norma opisuje szczegółowo 
jak projektować, użytkować oraz serwisować system przywoławczy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby system przywoławczy był zgodny z normą DIN VDE 0834. Dodatkowo, 
Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące systemu przywoławczego opisano 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 14 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy system przywoławczy musi posiadać minimum 1 godzinne podtrzymanie bateryjne w 
przypadku zaniku napięcia? Zastosowanie zasilacza UPS zapewnia stabilną oraz nieprzerwaną 
pracę systemu przywoławczego (zgodnie z normą DIN VDE 0834). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby system przywoławczy posiadał minimum 1 godzinne podtrzymanie bateryjne w 
przypadku zaniku napięcia. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że minimalne wymagania 
dotyczące systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 15 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy system przywoławczy ma być wyposażony w oprogramowanie do rejestracji zdarzeń, 
pozwalające w przypadku wątpliwości na analizę historii: wezwań, reakcji na wezwania, 
alarmów, awarii oraz eksport historii do pliku excel? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby system przywoławczy był wyposażony w oprogramowanie do rejestracji zdarzeń, 
pozwalające w przypadku wątpliwości na analizę historii: wezwań, reakcji na wezwania, 
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alarmów, awarii oraz eksport historii do pliku excel. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że 
minimalne wymagania dotyczące systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 16 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy system przywoławczy w przypadku wezwań z sal łóżkowych musi sygnalizować wezwania 
z dokładnością co do łózka pacjenta, tzn. terminal w punkcie pielęgniarskim ma wyświetlać 
numer sali, numer łóżka pacjenta? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby system przywoławczy w przypadku wezwań z sal łóżkowych sygnalizował 
wezwania z dokładnością co do łózka pacjenta, tzn. terminal w punkcie pielęgniarskim ma 
wyświetlać numer sali, numer łóżka pacjenta. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że minimalne 
wymagania dotyczące systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 17 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy system przywoławczy musi posiadać możliwość zdalnej diagnostyki, oraz połączenia z 
istniejącym systemem przywoławczym za pomocą sieci LAN? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby system przywoławczy posiadał możliwość zdalnej diagnostyki oraz połączenia z 
istniejącym systemem przywoławczym za pomocą sieci LAN. Dodatkowo, Zamawiający 
informuje, że minimalne wymagania dotyczące systemu przywoławczego opisano w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 18 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy system przywoławczy ma cechować kompatybilność wstecz, możliwość rozbudowy oraz 
łatwego serwisu? Np. w przypadku przecięcia kabla manipulatora wezwań przy łóżku pacjenta 
istnieje możliwość wymiany kabla jako elementu serwisowego, bez konieczności wymiany 
całego urządzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby system przywoławczy cechował się kompatybilnością wsteczną, możliwością 
rozbudowy oraz łatwego serwisu. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że minimalne 
wymagania dotyczące systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 19 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy sygnalizacja optyczna oraz akustyczna wezwań, alarmów, awarii ma być zgodna z normą 
DIN VDE 0834? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby sygnalizacja optyczna oraz akustyczna wezwań, alarmów, awarii była zgodna z 
normą DIN VDE 0834. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące 
systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
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stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 20 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy manipultor wezwań znajdujący się przy łóżku pacjenta ma posiadać wtyczkę zapewniającą 
łatwe wpinanie/wypinanie, oraz w przypadku wypięcia wtyczki alarm wezwania personelu 
pielęgniarskiego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby manipultor wezwań znajdujący się przy łóżku pacjenta posiadał wtyczkę 
zapewniającą łatwe wpinanie/wypinanie, oraz w przypadku wypięcia wtyczki alarm wezwania 
personelu pielęgniarskiego. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że minimalne wymagania 
dotyczące systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 21 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy elementy obudów urządzeń przywoławczych muszą być wykonane z materiału 
zawierającego dodatki zwalczające drobnoustroje oraz powstrzymujące rozprzestrzenianie się 
bakterii na ich powierzchni? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
wymaga, aby elementy obudów urządzeń przywoławczych były wykonane z materiału 
zawierającego dodatki zwalczające drobnoustroje oraz powstrzymujące rozprzestrzenianie się 
bakterii na ich powierzchni. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że minimalne wymagania 
dotyczące systemu przywoławczego opisano w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie nr 22 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Brak w przedmiarze zabezpieczenia szachtów instalacyjnych do wymaganej odporności 
ogniowej – prosimy o potwierdzenie ze należy je wycenić uzupełnić przedmiar (zabezpieczeń 
szachtów ok. 300 m2). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
należy wycenić zabezpieczenia szachtów instalacyjnych do wymaganej odporności ogniowej. 
 
Pytanie nr 23 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o wyjaśnienie przedmiaru budowlanego pozycja nr 1 – proszę o wskazanie konkretnej 
ilości mebli do zabezpieczenia i  późniejszego ustawienia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
będzie mebli do zabezpieczenia i  późniejszego ustawienia. 
 
Pytanie nr 24 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobligowany do serwisowania, przeprowadzania 
przeglądów i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w Pytaniu nr 5.  
 
Pytanie nr 25 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć nawietrzaki okienne – brak w przedmiarach.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w 
wycenie należy ująć nawietrzaki okienne. 
 
Pytanie nr 26 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy rolety okienne są przedmiotem postepowania? Jeżeli tak  prosimy o podanie obmiaru.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
rolety okienne są przedmiotem postepowania. Dodatkowo Zamawiający informuje, że wymiary 
okien zawarte są w rzutach (WSS Jastrzebie PT_A08 Zestawienie stolarki). 
 
Pytanie nr 27 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że  zabudowa wnęk w korytarzu nr 09.30  płytą niepalną Ei30 jest 
przedmiotem postępowania- brak w przedmiarze. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
zabudowa wnęk w korytarzu nr 09.30  płytą niepalną Ei30 jest przedmiotem postępowania. 
 
Pytanie nr 28 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić tylko wyposażenie zawarte w przedmiarze robót 
budowlanych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że do 
wyceny należy przyjąć tylko wyposażenie zawarte w przedmiarze robót budowlanych. 
 
Pytanie nr 29 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że system Master KEY nie jest przedmiotem postępowania  a jeżeli tak 
to w których drzwiach.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
system Master KEY nie jest przedmiotem postępowania. 
 
Pytanie nr 30 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor nie wymaga zastosowania drzwi automatycznych w 
zakresie postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
wymaga zastosowania w salach chorych drzwi przesuwnych otwieranych ręcznie. 
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Pytanie nr 31 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor nie wymaga na korytarzu odobojoporeczy – brak w 
przedmiarze.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
wymaga podchwytu według projektu architektury. 
 
Pytanie nr 32 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o wskazanie jaki zakres robót jest wymagany dla wykonania przejść kanałów 
wentylacyjnych w pomieszczeniu na X p. ( czy np. meble są w zabudowie,  czy wykładziny na 
ścianach są do uzupełnienia)  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dla 
wykonania przejść kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu na X p. wymaga mebli 
zabudowanych, a wykładziny należy uzupełnić (wykonanie obudowy szachtu EI60). 
 
Pytanie nr 33 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Dokumentacja projektowa instalacji gazów medycznych zawiera w sali 09.18 oraz sali 9.33 
urządzenia takie jak mosty i kolumny medyczne. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie 
(Wykonawcy czy Zamawiającego) jest dostawa, montaż i uruchommienie tych urządzeń? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
dostawa, montaż i uruchomienie mostów i kolumn medycznych w Sali 09.18. oraz Sali 9.33 jest 
po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 34 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Jeśli dostawa i montaż kolumn, mostów medycznych jest po stronie Wykonawcy to prosimy o 
podanie szczegółowej specyfikacji dla tych urządzeń. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że do 
oferty należy przyjąć: 
1) 31 szt. opraw szpitalnych nadłóżkowych wyposażonych w zestaw gniazd 4x gniazda 230V 

typu „data” czerwone + 4xgniazda wt.230V + 2xRJ45, z gniazdem wyrównywania potencjału, 
zestawem gniazd gazów medycznych oraz system przywoławczy wraz z okablowaniem. 
Oprawa wyposażona w oświetlenie ogólne LED 36W, miejscowe LED 9W i nocne LED 2W 

2) 3 szt. oprawa szpitalna wyposażona w zestaw gniazd 4x gniazda 230V typu „data” czerwone 
+ 4xgniazda wt.230V + 3xRJ45, z gniazdem wyrównywania potencjału, zestawem gniazd 
gazów medycznych oraz system przywoławczy wraz z okablowaniem. Oprawa wyposażona 
w oświetlenie ogólne LED 36W, miejscowe LED 9W i nocne LED 2W 
Oprawa wyposażona w zestaw półek i uchwytów dla sprzętu i aparatury w tym: 
a) 1 x dwuramienny system obrotowych wysięgników infuzyjnych mocowany do ściany 

nad panelem, wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową 
zgodnie z normą IEC 60601-1 

b) 1 x drążek infuzyjny ze stali nierdzewnej długości 900mm z możliwością 
natychmiastowej płynnej regulacji zmiany położenia w pionie w uchwycie w obrotowym 
w zakresie 180 stopni wysięgniku łamanym o długości min. 1300mm i nośności min. 20kg 
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+ obrotowy kosz na 4 butle z płynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na 
min. 4 worki z infuzyjnymi. Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość 
obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 

c) 1 x mobilny drążek ø 20mm długości 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do 
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysięgniku prostym o długości 
min. L = 550mm i nośności min. 30kg Wytrzymałość i nośność - testowane na 
wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 

d) 1 x mobilna półka obrotowa w zakresie min. 360 stopni półka z uchwytem do szyny 
medycznej DIN 25x10 gdzie krawędzie są wystające tak by sprzęt postawiony na niej nie 
zsunął się w trakcie użytkowania. Półka o wymiarach 300x250mm i nośności min. 10kg. 

3) 2 kpl Most stojący dwustanowiskowy wyposażony w zestaw gniazd 8x gniazda 230V typu 
„data” czerwone + 8xgniazda wt.230V + 6xRJ45, z 2x gniazdami wyrównywania potencjału, 
zestawem gniazd gazów medycznych oraz system przywoławczym dla dwóch stanowisk 
wraz z okablowaniem.  
Most wyposażony w zestaw półek i uchwytów dla sprzętu i aparatury w tym: 
a) 1 x dwuramienny system obrotowych wysięgników infuzyjnych, wytrzymałość i nośność 

- testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 
b) 1 x drążek infuzyjny ze stali nierdzewnej długości 900mm z możliwością 

natychmiastowej płynnej regulacji zmiany położenia w pionie w uchwycie w obrotowym 
w zakresie 180 stopni wysięgniku łamanym o długości min. 1300mm i nośności min. 20kg 
+ obrotowy kosz na 4 butle z płynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na 
min. 4 worki z infuzyjnymi. Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość 
obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 

c) 1 x mobilny drążek ø 20mm długości 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do 
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysięgniku prostym o długości 
min. L = 550mm i nośności min. 30kg Wytrzymałość i nośność - testowane na 
wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 

d) 1 x mobilna półka obrotowa w zakresie min. 360 stopni półka z uchwytem do mostu DIN 
25x10 gdzie krawędzie są wystające tak by sprzęt postawiony na niej nie zsunął się w 
trakcie użytkowania. Półka o wymiarach 300x250mm i nośności min. 10kg. 

 
Pytanie nr 35 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Dokumentacja projektowa wentylacji mechanicznej zawiera nawietrzaki okienne. Prosimy o 
wyjaśnienie ile jest nawietrzaków istniejących a ile jest projektowanych. Jaką ilość nawietrzaków 
należy wycenić? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
posiada konkretnych danych odnośnie ilości istniejących nawietrzaków okiennych w Szpitalu. 
Zostały one zaznaczone na rysunkach, w tych miejscach, w których powinny się one znaleźć. 
Jeżeli w którymś z tych miejsc nie ma istniejących nawietrzaków wówczas Wykonawca ma 
obowiązek je dorobić. 
 
Pytanie nr 36 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy dla trwania gwarancji urządzeń wentylacji i klimatyzacji należy przewidzieć w ofercie 
koszty serwisu urządzeń wentylacji i klimatyzacji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dla 
trwania gwarancji urządzeń wentylacji i klimatyzacji należy przewidzieć w ofercie koszty 
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serwisu urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
 
Pytanie nr 37 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy obiekt wyposażony jest w system BMS monitorowania układów zasilania sieci IT? Jeżeli 
obiekt posiada taki system to czy projektowane układy sieci IT należy również monitorować? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
projektowane układy sieci IT TOS28-5-11 oraz TOS24-5-11 należy włączyć do istniejącego w 
obiekcie systemu BMS – panel kontrolny znajduje się w dyspozytorni szpitala. Należy 
monitorować następujące parametry: 
- obecność linii zasilającej podstawowej i rezerwowej, 
- prąd obciążenia transformatorów, 
- informację o przegrzaniu transformatora, 
- stan pracy układu SZR, 
- alarm o doziemieniu w sieci IT i jego lokalizacje. 
 
Pytanie nr 38 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
W karcie wyposażenia oraz na rzutach w pomieszczeniu 09.18 ( intensywna terapia ) znajduje się 
most 4 stanowiskowy. Jeżeli należy wycenić jego dostawę to proszę o uzupełnienie specyfikacji                        
o parametry techniczne i wyposażenie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w Pytaniu nr 34.  
 
Pytanie nr 39 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Istniejące piony instalacji elektrycznej ( szachty ) są prawdopodobnie niedrożne i nie będzie 
możliwe prowadzenie w nich nowych WLZ na 9 i 11 piętro. Konstrukcja szachtu uniemożliwia 
wykonanie dodatkowych otworów ze względu na przebiegające w szachtach belki 
konstrukcyjne. Proszę o informację czy blok łóżkowy posiada opcję alternatywnego prowadzenia 
kabli ( np. inny pion kablowy ) na 9 piętro? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
blok łóżkowy nie posiada alternatywnych tras prowadzenie kabli poza szachtami elektrycznymi. 
Jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie będzie możliwe prowadzenie projektowanych kabli 
WLZ należy przewidzieć wykonanie nowego pionu instalacyjnego wydzielonego ppoż. 
 
Pytanie nr 40 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy obiekt posiada system nadzoru instalacji kontroli dostępu – proszę o podanie nazwy 
oprogramowania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w 
Szpitala funkcjonuje obecnie system nadzoru nad instalacją kontroli dostępu – AC2000. 
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Pytanie nr 41 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy projektowaną instalację kontroli dostępu należy włączyć do istniejącego w szpitalu 
oprogramowania czy też Zamawiający dopuszcza autonomiczne rozwiązanie obsługujące tylko 
oddział neurologii? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
dopuszcza zastosowania rozwiązania autonomicznego obsługującego tylko Oddział Neurologii. 
Przyjęte rozwiązanie ma być w pełni kompatybilne z funkcjonującym w Szpitalu systemem i 
umożliwiać pełny nadzór nad strefami dostępu, przydzielaniem kart, sterowaniem itp. 
 
Pytanie nr 42 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy obiekt posiada system (oprogramowanie) do nadzoru kamer CCTV - proszę o podanie 
nazwy oprogramowania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w 
Szpitalu funkcjonuje obecnie system nadzoru  kamer CCTV - BCS-MANAGER. 
 
Pytanie nr 43 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy projektowaną instalację kamer CCTV należy włączyć do funkcjonującego w obiekcie 
systemu, czy też Zamawiający  dopuszcza rozwiązanie autonomiczne obsługujące tylko oddział 
neurologii.      
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie 
dopuszcza zastosowania rozwiązania autonomicznego obsługującego tylko Oddział Neurologii. 
Przyjęte rozwiązanie ma być w pełni kompatybilne z funkcjonującym w obiekcie systemem i 
umożliwiać pełny nadzór nad kamerami. 
 
Pytanie nr 44 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Instalacją kontroli dostępu mają zostać objęte dwie windy - czy Zamawiający dysponuje 
dokumentacją techniczną istniejących dźwigów?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
dysponuje dokumentacją techniczną istniejących dźwigów. 
 
Pytanie nr 45 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót budowlanych z wyposażenia a 
rysunkiem A12 Schemat zabudów meblowych. W przedmiarze brak szafek umywalkowych 
120x60x90 cm oraz biurek 120x60x75cm z pom. 1.01, 1.02, 9.11, 9.13, 9.19. W przedmiarze brak 
szafy biurowej 180x60x270 cm oraz szafy ubraniowej 125x60x300 cm w pom. 9.12. W 
przedmiarze poz.132 zabudowa stała ma szerokość 130 cm natomiast na rys.A12 90 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w 
przypadku rozbieżności między przedmiarem robót budowlanych z wyposażenia a rysunkiem 
A12 Schemat zabudów meblowych, należy kierować się projektem architektury. 
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Pytanie nr 46 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy lodówki podblatowe są tematem postępowania? Jeżeli tak to czy są do zabudowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
zabudowane lodówki podblatowe są przedmiotem postępowania. 
 
Pytanie nr 47 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Czy tabela zestawienie wyposażenia jest przedmiotem postępowania (np. łózka szpitalne, 
monitory medyczne, fonendoskop, materac medyczny itp.) brak parametrów do wyceny 
sprzętu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w Pytaniu nr 3.  
 
Pytanie nr 48 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie drzwi drewnianych w 
okleinie CPL 0,7 w klasie wytrzymałości mechanicznej KL3.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
wyraża zgodę na zastosowanie drzwi drewnianych w okleinie CPL 0,7 w klasie wytrzymałości 
mechanicznej KL3. 
 
Pytanie nr 49 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie  sugerujemy wykonanie  drzwi przesuwnych Dw1 i Dw2 
jako drzwi aluminiowych. Zaprojektowane drzwi w budynkach użyteczności o takiej szerokości 
są niefunkcjonalne awaryjne. Prosimy o zmianę projektu na drzwi aluminiowe.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
wymaga zastosowania drzwi przesuwnych Dw1 i Dw2 jako drzwi aluminiowych. 
 
Pytanie nr 50 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
W związku z przygotowywaniem naszej oferty, prosimy o wyjaśnienie pewnych kwestii 
dotyczących przedmiotu zamówienia. W projekcie gazów medycznych wrysowanych jest 31 
paneli nadłóżkowych, 4 mosty i 1 kolumna medyczna. Urządzenia te są także uwzględnione w 
kartach pomieszczeń w technologii. Jednakże, nie znajdują się one w wykazie wyposażenia 
(przedmiarze). 
 
Prosimy o potwierdzenie, czy wymienione urządzenia (31 paneli nadłóżkowych, 4 mosty i 1 
kolumna medyczna) są objęte zakresem zamówienia. Jeśli tak, uprzejmie prosimy o dostarczenie 
szczegółowej specyfikacji tych urządzeń, abyśmy mogli uwzględnić je w naszej wycenie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w Pytaniu nr 34.  
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Pytanie nr 51 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje wyposażenie medyczne. W związku z koniecznością ofertowania 
wyposażenia prosimy o wydłużenie terminu składania przetargu do 10.07.2024r.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
wyposażenie medyczne zawarte w PR 06 - wyposażenie w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załączniku nr 9 do SWZ nie wchodzi w zakres przedmiotowego 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 52 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 
W liście wyposażenia pojawia się pozycja „Zestaw komputerowy” Prosimy o informację co 
zawiera zestaw oraz podanie przykładowych parametrów.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że 
„Zestawy komputerowe” zawarte w PR 06 - wyposażenie w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załączniku nr 9 do SWZ nie wchodzą w zakres przedmiotowego 
zamówienia. 
 

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 
2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany w 
Załączniku nr 9 do SWZ poprzez: 
a) usunięcie pliku PR 06- wyposażenie, 
b) wprowadzenie „Informacji dodatkowych do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”. 

 
Załącznikiem do niniejszego pisma jest: 

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ po zmianach z 
dnia 02.07.2024r.; 

- Informacje dodatkowe do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 
Załącznik nr 9 do SWZ z dnia 02.07.2024r.; 

 
Treść SWZ oraz pozostałych załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe 

informacje należy traktować jako integralną część SWZ. 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 

Z poważaniem 


