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Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy 
ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu Zdroju

Budynek mieszkalny przy 
ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu Zdroju

OBIEKT

TEMAT     
RYSUNKU

AUTOR

Rzut I piętra - instalacja c.o.

mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. SKL/5351/POOS/14

Skala
1:100

Nr rys.
3

TEMAT

INWESTOR

Data
08-2017

Podpis

STADIUM

PW

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
44-105 GLIWICE, ul. Śląska 16, tel. 503-107-104

P.W. Modernizacji Instalacji 
centralnego ogrzewania 

120 +20 °C
Φwym: 617 W

129 +20 °C
Φwym: 1554 W

128 +20 °C
Φwym: 599 W

132 +20 °C
Φwym: 718 W 131 +20 °C

Φwym: 953 W

122 +20 °C
Φwym: 609 W123 +20 °C

Φwym: 593 W

127 +20 °C
Φwym: 609 W

126 +20 °C
Φwym: 854 W

125 +20 °C
Φwym: 730 W

119 +24 °C
Φwym: 197 W

121 +20 °C
Φwym: 617 W113 +20 °C

Φwym: 591 W

114 +24 °C
Φwym: 197 W

112 +20 °C
Φwym: 617 W

118 +20 °C
Φwym: 1091 W

117 +20 °C
Φwym: 661 W

115 +20 °C
Φwym: 1049 W

116 +20 °C
Φwym: 716 W

110 +20 °C
Φwym: 602 W

109 +24 °C
Φwym: 199 W

111 +20 °C
Φwym: 618 W102 +20 °C

Φwym: 939 W

103 +24 °C
Φwym: 441 W

104 +20 °C
Φwym: 1524 W

101 +20 °C
Φwym: 696 W

108 +20 °C
Φwym: 731 W

107 +20 °C
Φwym: 832 W

106 +20 °C
Φwym: 621 W

105 +20 °C
Φwym: 620 W

130 +24 °C
Φwym: 446 W

124 +24 °C
Φwym: 198 W


