Załącznik nr 9 do SWZ / załącznik do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:  

Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

INWESTOR:
Gmina Olkusz
32-300 Olkusz
ul. Rynek 1

Lokalizacja inwestycji:   Basen MOSiR Olkusz na Czarnej Górze, działki nr ew. gruntów nr 2195/3 i 2195/2  - ul.29 Listopada 12B, 32-300 Olkusz, gm. Olkusz .

 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym (zwanym dalej w skrócie PFU), stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej w skrócie SWZ) opisującym szczegółowo przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu basenów otwartych w Olkuszu na terenie OSW „Czarna Góra” powstałych w 2001 -2002r. 
 Głównymi elementami przedmiotu zamówienia są: basen pływacki o wymiarach 50m x 20m i głębokości od 1.2m do 1.8m, trybuny, basen rekreacyjny o głębokości 1.2m, 4 brodziki o głębokościach 0.3m, 0.44m, 0.7m i 1m, zjeżdżalnia wodna oraz budynki towarzyszące (budynek techniczny, budynek ratowników oraz budynki: szatniowy i socjalno-bytowy z łącznikiem). 
Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać w oparciu o załączony Program funkcjonalno–użytkowym (PFU),  z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w załącznikach do SWZ.

W procesie projektowania dopuszcza się zmiany, w szczególności w zakresie atrakcji wodnych w brodzikach A i B, w stosunku do wskazanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompleksu basenowego na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu a w szczególności:

1. [bookmark: _Hlk59012122]opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych uwzględniających obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego we wszystkich branżach objętych przedmiotem  zamówienia:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) sanitarnej,
d) elektrycznej,

2. Kompletna dokumentacja musi zawierać:
a) projekt budowlany – w ilości 4 egz.,
b) projekt wykonawczy – w ilości 4 egz.,
c) przedmiar robót – w ilości 2 egz.,
d) kosztorys inwestorski – w ilości 2 szt,
e) STWiOR – w ilości 2 szt,
f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egz.;
3. wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (zwanych dalej w skrócie STWiOR), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
4. wykonanie kosztorysu robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
5. uzyskanie ostatecznego dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do jego uzyskania, w tym między innymi:
a) wykonanie map do celów projektowych,
b) wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na terenie przedsięwzięcia,
c) uzgodnienie dokumentacji projektowej przez właściwych rzeczoznawców,
d) uzyskanie zgody na wycinki zieleni kolidującej z inwestycją (o ile taka sytuacja wystąpi),
e) opracowanie scenariusza pożarowego obiektu,
f) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac  projektowych i realizacji przedmiotu zamówienia,
g) uzyskanie pozwolenia na budowę;
6. pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

7. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonawca jest zobowiązany do  przeprowadzenie wszelkich odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w obrębie prowadzonej modernizacji;
8. wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń umożliwiających prawidłową eksploatację obiektu i przystąpienie do jego użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9. przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem;
10. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem;
11. opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
12. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli zaistnieje taka konieczność. 


Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r, Kodeks cywilny, ustawie PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Całość wymienionej wyżej dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie drukowanej i w formie elektronicznej w formacie PDF – do wydruków z możliwością kopiowania oraz w formatach DOC i DWG – do obróbki z możliwością kopiowania.

Przekazanie dokumentacji nastąpi wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do stworzonej dokumentacji jako utworu w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – na zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania i SWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie przekazać dokumentację wewnętrznie skoordynowaną technicznie i między-branżowo  oraz kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych                        w zakresie opisanym poniżej a opisanym szczegółowo w programie funkcjonalno użytkowym ( PFU) stanowiącym załącznik do SWZ.

Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje remont zespołu basenów otwartych w Olkuszu w następującym zakresie:
I. Dla Basenu pływackiego należy wykonać:
1. Reprofilację niecki wraz z wypoziomowaniem rynien przelewowych.
2. Wymianę okładziny niecki na folię basenową z powłoką akrylową o grubości 1,5 mm, w kolorze niebieskim. Dno basenu należy wykonać folią antypoślizgową w klasie „C”.
3. Wymianę dysz dopływowych.
4. Wykonanie remontu istniejących dylatacji w basenie pływackim (równoległych do krótszego boku basenu).
4. Na każdym korycie rynny należy ułożyć kratkę rynny przelewowej. Należy wykorzystać kratkę rynny będącą w posiadaniu Użytkownika. Podczas reprofilacji, koryto rynny należy dostosować do szerokości i wysokości tej kratki lub wymianę kratki rynny (jeżeli w trakcie projektowania i wykonywania robót zaistnieje taka potrzeba z uwagi na rozmiar kratki).
5. Demontaż wszystkich słupków i montaż słupków startowych tylko od głębszej strony basenu pływackiego (o wysokości 1,8m).
II. Dla basenu rekreacyjnego należy wykonać:
1. Reprofilację niecki wraz z wypoziomowaniem rynien przelewowych.
2. Wymianę okładziny niecki na folię basenową z powłoką akrylową o grubości 1,5 mm, w kolorze niebieskim. Dno basenu należy wykonać folią antypoślizgową w klasie „C”.
3. Wymianę dysz dopływowych.
4. Na każdym korycie rynny należy ułożyć kratkę rynny przelewowej. Należy wykorzystać kratkę rynny będącą w posiadaniu Użytkownika. Podczas reprofilacji, koryto rynny należy dostosować do szerokości i wysokości tej kratki lub wymianę kratki rynny ( jeżeli w trakcie projektowania i wykonywania robót zaistnieje taka potrzeba z uwagi na rozmiar kratki).
III. Dla brodzików „A” i „B” należy wykonać:
1.Wymianę okładziny niecki na folię basenową z powłoką akrylową o grubości 1,5 mm, w kolorze niebieskim. Dno basenu należy wykonać folią antypoślizgową w klasie „C”.
2. Wymianę dysz dopływowych.
3. Na każdym korycie rynny należy ułożyć kratkę rynny przelewowej. Należy wykorzystać kratkę rynny będącą w posiadaniu Użytkownika. Podczas reprofilacji, koryto rynny należy dostosować do szerokości i wysokości tej kratki lub wymianę kratki rynny (jeżeli w trakcie projektowania i wykonywania robót zaistnieje taka potrzeba z uwagi na rozmiar kratki).
IV. Dla brodzików „C” i „D” należy wykonać:
1.Wymianę okładziny niecki na folię basenową z powłoką akrylową o grubości 1,5 mm, w kolorze niebieskim. Dno basenu należy wykonać folią antypoślizgową w klasie „C”.
2. Wymianę dysz dopływowych.
V. Dodatkowe wyposażenie niecek w atrakcje:
1. Wymianę pozostałych nisz ssących w basenie rekreacyjnym oraz brodzikach na elementy dostosowane do montażu okładziny foliowej niecek.
2. Wykonanie dwóch sztuk 6-cio osobowych leżanek. Leżanki wyposażone mają być w masaż powietrzny i zamontowane w basenie rekreacyjnym.
3. Należy wykonać wodny plac zabaw w oparciu o PFU, a kolejno dostawę i montaż wodnego placu zabaw przy brodzików „B” i „C” wraz z opisem jego działania (instrukcją). 
4. Należy wykonać wodny plac zabaw w oparciu o PFU, a kolejno dostawę i montaż atrakcji wodnych przy brodziku „A” wraz z opisem ich działania (instrukcją).
VI. Dodatkowe elementy techniki basenowej.
1. Zaprojektowanie , dobór, dostawa i montaż zbiornika przelewowego dla strefy basenu rekreacyjnego i brodzików.
2. Zaprojektowanie i wykonanie nowej automatyki basenowej dla obiegu wody basenu pływackiego i rekreacyjnego wraz z brodzikami.
3. Zaprojektowanie i wykonanie technologii wspomagającej dla stacji uzdatniania wody przez zastosowanie reaktora dwutlenku chloru dla basenu pływackiego i rekreacyjnego wraz z brodzikami.
4. Zaprojektowanie i wykonanie technologii wspomagającej dla stacji uzdatniania wody przez zastosowanie generatora podchlorynu wapnia dla basenu pływackiego i rekreacyjnego wraz z brodzikami.
5. Zaprojektowanie , dobór, dostawa i montaż pomp ciepła umożliwiających  podgrzewanie wody w strefie rekreacyjnej (basen rekreacyjny wraz z brodzikami).
6. Zaprojektowanie, dostawa i montaż pomp ciepła, umożliwiających obniżenie temperatury w pomieszczeniach filtracyjnych , wraz z odzyskiem ciepła do obiegu wody basenowej.
7. Zaprojektowanie i wykonanie  izolacji termicznej pomieszczenia ratowników (dachu, ścian oraz stolarka okienna i drzwiowa) wraz z opisem instalacji grzewczo-chłodzących.
8. Zaprojektowanie i wykonanie pomieszczenia technologicznego dla zasilania atrakcji i wodnego placu zabaw, wyposażenia brodzików oraz w celu przeniesienia istniejących urządzeń z sąsiedniej komary technicznej basenu rekreacyjnego.
9.Przełożenie kostki brukowej w miejscach zapadniętych wokół wszystkich niecek basenowych oraz gruntownego czyszczenia, impregnowania i wypełnienia piaskiem na całej powierzchni brukowanej. 

10. Demontaż starych tzw. „nogomyjek” i montaż nowych ze stali kwasoodpornej - 7 szt. wraz z natryskami zasilanymi wodą z układu filtracji basenu rekreacyjnego.

11. Zaprojektowanie, dostawa i montaż rurociągów i armatury dla całości przedsięwzięcia.
12. Zaprojektowanie i wykonanie stacji przygotowania mieszaniny  węgla aktywnego.

13. Zaprojektowanie i wykonanie remontu systemu wentylacyjno-alarmowego w pomieszczeniu w którym przechowywana jest chemia basenowa.

VII. Dodatkowe elementy budowlane obejmujące przedmiot zamówienia:

1. Odnowienie schodów i tarasu w przy budynku ratowników.
2. Odnowienie dwustronnej trybuny przy basenie pływackim.
3. Izolacja termiczna budynku szatniowego wraz z wykonaniem minimalnego ogrzewaniem w okresie zimowym.
4. Malowanie dachów (budynek szatniowy, budynek socjalno – bytowy i łącznik).
5. Koncepcja wykonania strefy relaksu w brodziku „D” wraz z dostawą i montażem atrakcji wodnych.
6. Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie  pomostu łączącego brzeg basenu rekreacyjnego z wyspą oraz zadaszenia dla ratowników na powierzchni wyspy.
7. Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie awaryjnego odprowadzenia wody ze stacji filtrów.
8. Demontaż i montaż istniejącej windy dla osób niepełnosprawnych oraz drabinek w basenie pływackim.
9. Demontaż i montaż istniejących atrakcji wodnych i drabinek w brodzikach i basenie rekreacyjnym.
 10. Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie dostawy pompy do odprowadzania wody z dna niecek basenowych i profesjonalnego odkurzacza przemysłowego.
11. Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie  zasilania do pompy odprowadzającej wodę z kanału przełazowego oraz oświetlenia, wentylacji i opcjonalnego ogrzewania kanału.
12. Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie odnowienia konstrukcji zjeżdżalni wodnej oraz ogrodzenia pod zjeżdżalnią.
13. Wykonanie koncepcji, projektu oraz wykonanie likwidacji progów (różnicy poziomów) przed budynkiem ratowników

Do prac projektowych i robót budowlanych przyjmuje się następujące obiegi wody: 

- I OBIEG – basen pływacki, 
- II OBIEG – basen rekreacyjny z brodzikami A,B, C i D.

Dla powyższych obiegów instalacji uzdatniania wody założono:
- zamknięty obieg wody – pobór wody ze zbiornika przelewowego, tłoczenie wody na układ uzdatniania i kondycjonowania wody, ponowny przelew grawitacyjny wody do zbiornika przelewowego,
-automatyczne dozowanie środków chemicznych,
-automatyczny pomiar i regulacja wartości pH wody oraz zawartości chloru wolnego, całkowitego i związanego przez stację pomiarowo-kontrolną oraz automatyczne dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu w płynie,
-wspomaganie dezynfekcji wody dozowaniem CLO2 (dwutlenku chloru) i Ca(ClO)2 (podchloryny wapnia),
- przyjęty czas filtrowania wody - 24 h/dobę, 
-napełnianie niecek wodą poprzez dysze denne,
-uzupełnianie ubytków wody w zbiorniku przelewowym poprzez zawory elektromagnetyczne sterowany sterownikiem basenowym, 
- płukanie filtrów wodą basenową za pośrednictwem pomp obiegowych,

-podgrzewanie wody basenu rekreacyjnego i brodzików za pomocą pomp ciepła, 
-przyjęta temperatura wody w basenie pływackim: obieg I : ok. 26°C bez ogrzewania
-przyjęta temperatura wody w basenie rekreacyjnym z brodzikami : obieg II : 30°C (+- ok. 0,5oC ) z ogrzewaniem. Przyjętą temperaturę wody basenu rekreacyjnego należy utrzymywać w okresie od początku czerwca do końca sierpnia. Przyjmuje się zatem założenie, że od temperatury zewnętrznej wynoszącej +15st.C (+- ok. 0,5oC). 

VIII. Wymagania

1. Przedmiot zamówienia tj. koncepcje, projekty budowle, projekty wykonawcze oraz kolejno roboty budowlane należy wykonać w sposób zapewniający dla wody basenowej własności fizyko-chemiczne i bakteriologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Woda zasilająca instalację technologiczną powinna odpowiadać jakości wody do picia i celów gospodarczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednocześnie po wykonaniu robót budowlanych wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu poniższe dokumenty potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami i osiągnięcie celu jakiemu ma służyć obiekt, zgodnie z:

a. Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Wykonawca ma opracować (w uzgodnieniu z Zamawiającym) i przekazać Zamawiającemu niezbędna dokumentację w zakresie określenia warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych. Dokumentację, niezbędne oznakowanie obiektów wraz z wyposażeniem należy uwzględnić w cenie oferty.


b. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania  dokumentacji oraz wykonania badań po uruchomieniu obiektu, a przed jego przekazaniem do eksploatacji i użytkowania, w zakresie:
- wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, 
- częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,
- metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom,
- sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach
Przy czym, jakości wody w basenach, w tym wody doprowadzanej do kompleksu basenów wraz z instalacjami, powinna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, określone w załącznikach nr 1 i 2 do  przywołanego rozporządzenia. 
Analizy wody w basenach muszą być wykonane, przez laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach. Opracowanie stosownej dokumentacji i wykonanie badań należy uwzględnić w cenie oferty.

c. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag  - Wykonawca ma zaprojektować, uzgodnić oraz oznakować obiekt zgodnie z przywołanym rozporządzeniem. Dokumentację, oznakowanie należy uwzględnić w cenie oferty.
 
3. Jest zobowiązany do  opracowania  regulaminu korzystania z kompleksu basenów z uwzględnieniem danego terenu, obiektów oraz urządzeń. Regulamin należy uzgodnić z Użytkownikiem i przedłożyć  do akceptacji. Regulaminy należy wykonać w formie opracowania oraz w formie oznakowania i  zamontować je w odpowiednich miejscach na obiekcie. Opracowanie i wykonanie regulaminu/ów należy uwzględnić w cenie oferty.

4. Wykonawca Robót ma zapewnić dostawę środków chemicznych niezbędnych do właściwej eksploatacji wybudowanego obiektu zgodnie z wymaganiami producenta części technologicznej urządzeń i instalacji na sezon 2022r. Przewiduje się rozpoczęcie sezonu w dniu 16.06.2022r., a zakończenie w dniu 04.09.2022r. Dostawa powinna być zrealizowana przed końcowym terminem odbioru robót budowlanych. Dostawę środków chemicznych należy uwzględnić w cenie oferty.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, które nie zostały ujęte w programie funkcjonalno - użytkowym albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie będzie uprawniało do zmiany umowy, gdyż zgodnie z art. 632 KC ,,przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". Zamawiający podkreśla, że przedmiotem niniejszego zamówienia („zakresem zamówienia przewidzianym w projekcie”) nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w programie funkcjonalno - użytkowym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości programu funkcjonalno -użytkowego tak, by zrealizować projekt (wyremontować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
         Poza zmianami wynagrodzenia umowy przewidzianymi we wzorze umowy § 13  Inne     	zmiany umowy ust 3 pkt a) i b)

b) Zaleca się dokonanie  wizyty terenowej na  placu budowy w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania.

c) Na czas realizacji robót, należy zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną nad prowadzonymi robotami.


