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 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55
Adres:   Dział Informatyki i Elektrotechniki, Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17 E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia:
  Remont instalacji elektrycznej oświetlenia dekoracyjnego.
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1. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych poniżej.

2. Zakres robót objętych specyfikacją:
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu realizację zadania 
polegającego na wykonaniu remontu instalacji oświetlenia dekoracyjnego w budynku użytkowym 
przy ul. Klubowej 2 w Jastrzębiu-Zdoju.

3. Określenia podstawowe:
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją 
i poleceniami inspektora nadzoru.

5. Transport:
      Materiał można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu z zachowaniem instrukcji
      i zaleceń producentów poszczególnych materiałów, aby uniknąć ich uszkodzenia. 

6. Kontrola jakości:
Wymagana  jakość  materiałów  -  preparatów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.

7. Część opisowa:
Przedmiotem  zlecenia  jest  wykonanie  remontu  instalacji  oświetlenia  dekoracyjnego  w  zakresie 
wymiany opraw gruntowych na LED zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zadanie należy traktować jako wykonanie robót.

8. Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje osób realizujących zamówienie 
8.1. Minimum dwie osoby muszą posiadać uprawnienia określone w punkcie a, b, c i d.:

a) świadectwo kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji
b) świadectwo kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się dozorem sieci i instalacji

8.2. Wykaz  sprzętu  i  urządzeń (forma  posiadania:  własny,  dzierżawa,  leasing,  zobowiązanie  do 
użyczenia lub inne)
– samochód dostawczy (serwisowy),
– aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędna do wykonywania pomiarów wszystkich wielkości 

elektrycznych:
- miernik do pomiaru skuteczności zerowania,
- miernik do pomiaru stanu izolacji,
- miernik do badania wyłącznika różnicowo-prądowego,
- miernik do badania rezystancji uziemienia,
- cęgi Dietza do badania obciążenia przewodów i kabli, 
- miernik do pomiaru natężenia oświetlenia,

w wykazie należy podać nazwę, typ, datę legalizacji – dla urządzeń tego wymagających (musi być 
aktualna na dzień złożenia oferty).

Przyrządy  pomiarowe  przeznaczone  do  wykonywania  badań  i  pomiarów  muszą  posiadać 
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aktualne świadectwo wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Materiały - należy stosować materiały powszechnie stosowane, dopuszczone do użytku, posiadające 
wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności itp.

Tryb wykonywania czynności:

– Inspektor  nadzoru określi  w  protokole  przekazania  robót  –  termin rozpoczęcia  i  zakończenia 
robót, rodzaj protokołów wymaganych do sporządzenia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do 
zgłoszenia zakończenia robót. Wszelkie uzgodnienia z inspektorem nadzoru dokonywane będą 
w formie pisemnej (protokół lub notatka),

– Odbiór robót następi na podstawie zgłoszenia zakończenia robót, zgłoszenia należy dokonać w 
formie  pisemnej  w  biurze  podawczym lub  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres  MZN,  za 
moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do MZN, 

– Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 14 dni roboczych 
od daty  zgłoszenia  (do  zgłoszenia  należy  dołączyć  wszelkie  wymagane dokumenty  związane 
z realizacją  robót,  w  tym:  deklaracje  zgodności,  certyfikaty,  protokoły  badań,  dokumenty 
wskazane do dostarczenia przez inspektora nadzoru i inne wymagane przepisami prawa). Brak 
wskazanych dokumentów w zgłoszeniu będzie traktowany jak brak realizacji zadania. Zadania 
i czynności  odbiorowe  nie  zostaną  rozpoczęte  (będą  miały  wówczas  zastosowanie  zapisy 
dotyczące kar umownych),

– Rozliczenie  wykonania  robót  następi  na  podstawie  protokołu  odbioru  i  kosztorysów 
powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru,

– Udzielona gwarancja nie może być krótsza niż 1 rok,
– Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru 

wraz z załącznikami.

Załączniki:
– przedmiar robót.


