
AW Wyjście c.w.u.

DA Membranowe naczynie wzbiorcze

E Odpowietrznik

EK Wejście zimnej wody

R1 Czujnik temperatury zewnętrznej

R3  Czujnik c.w.u.

FE Zawór spustowy

FK Czujnik temperatury kotła

HK Obieg grzewczy

KR Zawór zwrotny

PH Pompa obiegu c.o.

PZ Pompa cyrkulacji c.w.u.

PS Pompa obiegu c.w.u.

RS Powrót z wężownicy zasobnika

SA Zawór odcinającyl

R2  Czujnik temperatury powrotu

PSW Zasobnik ciepła (bufor c.o)

WWSP Podgrzewacz c.w.u

M16  Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła

R1 (A)

Przewód  komunikacyjny

5 x 6 - 400V/Zabezp 400V C25

2

2 x 0.4-0.75

2

Odpływ kondensatu do kanalizacji (lub drenaż)

Przepływ powietrza prostopadle od sciany (min.

1,5m)

lub równolegle ze scianą
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3 x 1,5  230V

2

M

SA

3 x 1,5  230V

2

SA

FE

PSW 200

3,5 m3/h

woda zimna
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