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005

856 W
S-130/I
[7 el]20 °C

006

911 W
P22_600

[1000 mm] 20 °C

5,00  1,50  

105

620 W
S-130/I
[6 el]20 °C

106

621 W
S-130/I
[6 el] 20 °C

2,50  2,50  

205

1171 W
S-130/I
[11 el]20 °C

206

1142 W
P22_600
[800 mm] 20 °C

4,00  2,50  

1

1

007

1227 W
P22_600

[1400 mm]20 °C

008

1081 W
P22_600

[1000 mm] 20 °C

2,00  2,00  

107

832 W
S-130/I
[8 el]20 °C

108

731 W
S-130/I
[6 el] 20 °C

3,00  4,00  

207

1610 W
P22_600

[1600 mm]20 °C

208

1310 W
P22_600

[1100 mm] 20 °C

2,50  2,50  

2

2

015

1499 W
S-130/I
[15 el]20 °C

016

987 W
S-130/I
[9 el] 20 °C

4,00  3,50  

115

976 W
S-130/I
[8 el]20 °C

116

716 W
S-130/I
[6 el] 20 °C

5,50  3,50  

215

1826 W
S-130/I
[18 el]20 °C

216

1293 W
S-130/I
[12 el] 20 °C

5,00  4,00  

3

3

017

748 W
S-130/I
[9 el]20 °C

018

1200 W
S-130/I
[15 el] 20 °C

2,00  2,50  

117

661 W
S-130/I
[6 el]20 °C

118

1091 W
S-130/I
[10 el] 20 °C

2,50  3,50  

217

1253 W
S-130/I
[12 el]20 °C

218

1909 W
S-130/I
[18 el] 20 °C

4,00  5,50  

4

4

025

1067 W
P22_600

[1000 mm]20 °C

026

1226 W
P22_600

[1400 mm] 20 °C

1,50  2,00  

125

730 W
S-130/I
[6 el]20 °C

126

854 W
S-130/I
[9 el] 20 °C

3,50  2,50  

225

1310 W
S-130/I
[12 el]20 °C

226

1537 W
S-130/I
[13 el] 20 °C

4,00  6,50  

5

5

027

863 W
P22_600

[1000 mm]20 °C

028

841 W
S-130/I
[11 el] 20 °C

1,50  2,00  

127

609 W
S-130/I
[6 el]20 °C

128

599 W
S-130/I
[6 el] 20 °C

2,00  2,00  

227

1126 W
S-130/I
[11 el]20 °C

228

1154 W
S-130/I
[11 el] 20 °C

3,50  3,50  

6

6

029

1978 W
S-130/I
[19 el]20 °C

5,50  

129

1554 W
S-130/I
[18 el]20 °C

3,50  

229

2378 W
S-130/I
[22 el]20 °C

7,00  

8

8

031

1165 W
P22_600
[500 mm]20 °C

032

982 W
S-130/I
[11 el] 20 °C

5,50  2,50  

131

953 W
S-130/I
[10 el]20 °C

132

718 W
S-130/I
[10 el] 20 °C

2,50  1,50  

231

1383 W
S-130/I
[12 el]20 °C

232

1242 W
S-130/I
[13 el] 20 °C

5,50  3,50  

1
0

10

030

394 W
ŁAZ_350_135

[620 mm] 24 °C

5,00  

130

446 W
S-130/I
[4 el] 24 °C

2,50  

9

9

024

290 W
ŁAZ_350_135

[620 mm]24 °C
1,00  

7

7

022

725 W
P22_600

[1000 mm]20 °C

023

758 W
P22_600
[800 mm] 20 °C

1,00  1,50  

122

609 W
S-130/I
[8 el]20 °C

123

593 W
S-130/I
[6 el] 20 °C

1,50  2,00  

222

1025 W
S-130/I
[11 el]20 °C

223

934 W
S-130/I
[8 el] 20 °C

3,00  4,00  

1
2

12

020

660 W
S-130/I
[7 el]20 °C

021

726 W
S-130/I
[10 el] 20 °C

2,00  1,50  

120

617 W
S-130/I
[6 el]20 °C

121

617 W
S-130/I
[8 el] 20 °C

2,00  1,50  

220

978 W
S-130/I
[8 el]20 °C

221

1043 W
S-130/I
[11 el] 20 °C

5,50  3,00  

1
4

14

10
Φ=971 W

24 °C

1
3

1311

kl.20-I

467 W
S-130/IV

[6 el]16 °C

1,00  

kl.20-II

729 W
S-130/IV

[3 el]16 °C

7,00  

1
1

012

893 W
S-130/I
[15 el]20 °C

013

773 W
S-130/I
[7 el] 20 °C

1,50  3,00  

112

617 W
S-130/I
[8 el]20 °C

113

591 W
S-130/I
[7 el] 20 °C

1,50  1,50  

212

1041 W
S-130/I
[11 el]20 °C

213

933 W
S-130/I
[8 el] 20 °C

3,00  4,00  

1
6

16

010

816 W
P22_600
[800 mm]20 °C

011

909 W
P22_600

[1000 mm] 20 °C

1,50  1,50  

110

602 W
S-130/I
[6 el]20 °C

111

618 W
S-130/I
[8 el] 20 °C

2,00  1,50  

210

950 W
P22_600
[600 mm]20 °C

211

1042 W
P22_600
[900 mm] 20 °C

2,50  2,00  

1
9

19

10
Φ=1100 W

24 °C

1
7

17

009

309 W
ŁAZ_350_135

[620 mm] 24 °C

1,50  

109

199 W
S-130/I

3 el 24 °C

1,00  

209

380 W
ŁAZ_350_135

[620 mm] 24 °C

4,50  

1
8

1815

kl.18-I

453 W
S-130/IV

[6 el]16 °C

1,00  

kl.18-II

727 W
S-130/IV

[3 el]16 °C

7,00  

1
5

20

kl. 16-I

477 W
S-130/IV

[6 el]16 °C

1,00  

kl. 16-II

882 W
S-130/IV

[4 el]16 °C

4,00  

2
0

001

1003 W
S-130/I
[11 el]20 °C

002

1228 W
S-130/I
[12 el] 20 °C

2,50  3,50  

101

696 W
S-130/I
[10 el]20 °C

102

939 W
S-130/I
[10 el] 20 °C

1,50  2,50  

201

1157 W
S-130/I
[14 el]20 °C

202

1383 W
S-130/I
[12 el] 20 °C

2,50  6,00  

2
1

21

003

386 W
ŁAZ_350_135

[620 mm]24 °C
5,00  

103

441 W
S-130/I
[6 el]24 °C

1,00  

203

410 W
ŁAZ_350_135

[620 mm]20 °C
5,00  

2
2

22

004

1898 W
S-130/I
[20 el] 20 °C

5,00  

104

1524 W
S-130/I
[19 el] 20 °C

3,50  

204

2254 W
S-130/I
[23 el] 20 °C

6,00  

2
3

23

7
Φ=580 W

24 °C

2
Φ=622 W

24 °C

OBIEKT

TEMAT     
RYSUNKU

AUTOR

Piony instalacji c.o.

mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. SKL/5351/POOS/14

Skala

1:100

Nr rys.

5

TEMAT

INWESTOR

Data

08-2017

Podpis

STADIUM

PW

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
44-105 GLIWICE, ul. Śląska 16, tel. 503-107-104

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy 
ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu Zdroju

P.W. Modernizacji Instalacji centralnego ogrzewania 

Budynek mieszkalny przy 
ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu Zdroju


