Wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych z KUZB

1. Sygnały wejściowe

1.1. Sygnały dwustanowe

· ZAB ELEKTR NA ODC GEN OD SYSTEMU - CZAZ A ZADZ

· ZAB ELEKTR NA ODC GEN OD SYSTEMU - CZAZ A NIE ZADZ

· WYLACZNIK BLOKOWY ZALACZONY

· WYLACZNIK BLOKOWY WYLACZONY

· WYLACZNIK GENERATORA ZALACZONY

· POZ OLEJU USZCZ W ZB WYR NISKI

· POZ OLEJU USZCZ W ZB WYR NIE NISKI

· WYLACZNIK GENERATORA WYLACZONY

· ZAB ELEKTR NA ODC GEN OD SYSTEMU - CZAZ B ZADZ

· ZAB ELEKTR NA ODC GEN OD SYSTEMU - CZAZ B NIE ZADZ

· PRZYCISK WYBICIA BLOKU WCISNIETY

· PRZYCISK WYBICIA BLOKU NIE WCISNIETY

· POMPA KONDENSATU PK-1 WYLACZONA

· POMPA KONDENSATU PK-2 WYLACZONA

· POMPA KONDENSATU PK-3 WYLACZONA

· BRAK NAP POMOC 2GR ZAB BLOKU

· POMPA ZASILAJACA PZ1 WYLACZONA

· POMPA ZASILAJACA PZ1 ZALACZONA

· PRZYCISK WYBICIA TURBINY I CZ ELEKTR WCISNIETY

· WENT POWIETRZA WP1 WYLACZONY

· WENT POWIETRZA WP1 ZALACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP1 WYLACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP1 ZALACZONY

· POMPA ZASILAJACA PZ2B WYLACZONA 

· WENTYLATOR SPALIN WS1 WYLACZONY

· WENTYLATOR SPALIN WS1 ZALACZONY

· WENTYLATOR MLYNOWY WM1 WYLACZONY

· POMPA ZASILAJACA PZ2B ZALACZONA

· POMPA ZASILAJACA PZ2A WYLACZONA

· POMPA ZASILAJACA PZ2A ZALACZONA

· PRZYCISK WYBICIA TURBINY I CZ ELEKTR NIE WCISNIETY

· WENTYLATOR POWIETRZA WP2 WYLACZONY

· WENTYALTOR POWIETRZA WP2 ZALACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP2 WYLACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP2 ZALACZONY

· POMPA ZASILAJACA PZ3 WYLACZONA

· WENTYLATOR SPALIN WS2 WYLACZONY

· WENTYLATOR SPALIN WS2 ZALACZONY

· WENTYLATOR MLYNOWY WM2 WYLACZONY

· POMPA ZASILAJACA PZ3 ZALACZONA

· PRZYCISK WYBICIA TURBINY NA BLOKU PRZEDNIM WCISNIETY

· PRZYCISK WYBICIA TURBINY NA BLOKU PRZEDNIM NIE WCISNIETY

· PODAJNIK WEGLA PW1 WYLACZONY

· PODAJNIK WEGLA PW2 WYLACZONY

· ZAB ELEKTR NA ODC OD SYS I ODWZB - CZAZ A ZADZ

· ZAB ELEKTR NA ODC OD SYS I ODWZB - CZAZ A NIE ZADZ

· ZAB ELEKTR NA WYLACZENIE TURBOZESPOLU - CZAZ A ZADZ

· ZAB ELEKTR NA WYLACZENIE TURBOZESPOLU - CZAZ A NIE ZADZ

· ZAB ELEKTR OD MOCY ZWROTNEJ - CZAZ A ZADZ

· ZAB ELEKTR OD MOCY ZWROTNEJ - CZAZ A NIE ZADZ

· ZAB ELEKTR OD UTRATY WZBUDZENIA ZADZ

· ZAB ELEKTR OD UTRATY WZBUDZENIA NIE ZADZ

· ZADZ ZAB OD PRZESUWU OSIOWEGO

· WENT MLYNOWY WM3 WYLACZONY

· ZADZ ZAB OD AWARYJNIE NISKIEGO CISNIENIA OLEJU SMARNEGO

· PRZYCISK WYBICIA TURBINY NA PULPICIE OPERATORA WCISNIETY

· PRZYCISK WYBICIA TURBINY NA PULPICIE OPERATORA NIE WCISNIETY

· PODAJNIK WEGLA PW3 WYLACZONY

· PODAJNIK WEGLA PW4 WYLACZONY

· ZAB ELELKTR NA ODC OD SYS I ODWZB - CZAZ B ZADZ

· ZAB ELEKTR NA ODC OD SYS I ODWZB - CZAZ B NIE ZADZ

· ZAB ELEKTR NA WYLACZENIE TURBOZESPOLU - CZAZ B ZADZ

· ZAB ELEKTR NA WYLACZENIE TURBOZESPOLU - CZAZ B NIE ZADZ

· ZAWOR SZYBKOZAM WP L ZAMKNIETY

· ZAB ELEKTR OD MOCY ZWROTNEJ - CZAZ B ZADZ

· ZAB ELEKTR OD MOCY ZWROTNEJ - CZAZ B NIE ZADZ

· ZAWOR SZYBKOZAM WP L NIE ZAMKNIETY

· ZAWOR SZYBKOZAM WP P ZAMKNIETY

· WENTYLATOR MLYNOWY WM4 WYLACZONY

· ZAWOR SZYBKOZAM WP P NIE ZAMKNIETY

· POMPA ZASILAJACA PZ1 WYLACZONA

· POMPA ZASILAJACA PZ1 ZALACZONA

· WENTYLATOR POWIETRZA WP1 WYLACZONY

· WENTYLATOR POWIETRZA WP1 ZALACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP1 WYLACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP1 ZALACZONY

· POMPA ZASILAJACA PZ2B WYLACZONA

· WENTYALTOR SPALIN WS1 WYLACZONY

· WENTYLATOR SPALIN WS1 ZALACZONY

· CZUJNIK 1 RUCHU OPP1 POBUDZONY

· CZUJNIK 2 RUCHU OPP1 POBUDZONY

· CZUJNIK 3 RUCHU OPP1 POBUDZONY

· CZUJNIKI RUCHU OPP1 SPRAWNE

· POMPA ZASILAJACA PZ2B ZALACZONA

· POMPA ZASILAJACA PZ2A WYLACZONA

· POMPA ZASILAJACA PZ2A ZALACZONA

· WENTYALTOR POWIETRZA WP-2 WYLACZONY

· WENTYLATOR POWIETRZA WP-2 ZALACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP-2 WYLACZONY

· OBROTOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA OPP-2 ZALACZONY

· POMPA ZASILAJACA PZ-3 WYLACZONA

· WENTYLATOR SPALIN WS2 WYLACZONY

· WENTYLATOR SPALIN WS2 ZALACZONY

· CZUJNIK 1 RUCHU OPP2 POBUDZONY

· CZUJNIK 2 RUCHU OPP2 POBUDZONY

· CZUJNIK 3 RUCHU OPP2 POBUDZONY

· CZUJNIKI RUCHU OPP2 SPRAWNE

· POMPA ZASILAJACA PZ-3 ZALACZONA

· NAPIECIE L1-L2 ROZDZ. K-3A OK

· NAPIECIE L2-L3 ROZDZ. K-3A OK

· PRZYCISK RESET WBL,WTB WCISNIETY

· PRZYCISK RESET WBL,WTB NIE WCISNIETY

· NAPIECIE L1-L2 ROZDZ. K-3B OK

· NAPIECIE L2-L3 ROZDZ. K-3B OK

· BRAK NAPIECIA ZASILANIA REZERWOWEGO KASETY POM SPEC 

· CWT SPRAWNA

· CWT ODCIETA OD ZABEZPIECZEN

· BRAK NAPIECIA ZASILANIA CWT 220VDC

· CWT POBUDZONA

· ZABEZPIECZENIA W OBWODZIE CWT POBUDZONE

· ZAWOR ODCINAJACY AR1 L ZAMKNIETY

· ZAWOR ODCINAJACY AR1 L NIE ZAMKNIETY

· ZADZIALANIE AWARYJNEGO POWTORNEGO POBUDZENIA CWT

· NIEWLASCIWA PRACA OSUSZACZA

· KOLUMNA LEWA OSUSZACZA W TRYBIE REGENERACJI

· KOLUMNA PRAWA OSUSZACZA W TRYBIE REGENERACJI

· REGENERACJA OSUSZACZA ZALACZONA

· PRZESUW OSIOWY-OSTRZEZENIE

· BRAK NAPIECIA ZASILANIA PODSTAWOWEGO KASETY POM SPEC

· KASETA POMIAROW SPECJALNYCH USZKODZONA

· ZAW ODC AR3 P ZAMKNIETY

· ZAW ODC AR3 P NIE ZAMKNIETY

1.2. DRG WZGL - SZCZEL POMIAROWA NIE NORMALNA
1.3. Sygnały analogowe

· ROZ CIS 1 GORA-DOL KOTLA L

· INTENSYWNOSC PLOMIENIA L

· CIS 2 OLEJU SMAR LOZ TURBINY

· CIS 3 PARY W WALCZAKU

· PRZESUW OSIOWY 3

· TEMP 1 PARY SW DO TZ L

· TEMP 1 PARY SW DO TZ P

· TEMP PARY WYLOT Z WP L

· TEMP PARY WYLOT Z WP P

· TEMP 1 PARY WT DO TZ L

· TEMP 1 PARY WT DO TZ P

· TEMP 1 PARY ZA ST AR L

· TEMP 1 PARY ZA ST AR P

· TEMP W SZAFIE 2A08

· TEMP W SZAFIE 2A09

· PODCIS W KOM SPALANIA L

· POZ 2 SKR W XW-1

· POZ 3 SKR W XW-2

· CIS 1 WODY DO RS-1 PRZ ZAS ODC

· POZ3 WODY W WALCZAKU LEWA

· POZ 2 SKR W XW-3

· CIS 2 PARY ZA RS-1

· POZ 2 WODY W ZWZ

· CIS 2 ABS W ZWZ

· INTENSYWNOSC PLOMIENIA P

· CIS 2 OLEJU Z HPU

· CIS ABSOLUTNE W SKRAP SRODEK

· CIS 3 OLEJU Z HPU

· ROZ CIS GORA-DOL KOTLA P

· PRZESUW OSIOWY 2

· CIS 3 OLEJU SMAR LOZ TURBINY

· CIS 2 PARY ZA R-3

· CIS 2 PARY W WALCZAKU

· CIS ABSOLUTNE W SKRAP B

· ROZ CIS 2 GORA-DOL KOTLA L

· INTENSYWNOSC PLOMIENIA L

· CIS 2 WODY DO RS-1 PRZ ZAS ODC

· PRZESUW OSIOWY 1

· DP PRZEPL 2 DESTYLATU CHL GEN

· PODCIS W KOM SPALANIA P

· POZ 3 SKR W XW-1

· POZ 2 SKR W XW-2

· POZ 3 WODY W ZWZ

· POZ2 WODY W WALCZAKU SRODEK

· POZ 3 SKR W XW-3

· TEMP 2 PARY SW DO TZ L

· TEMP 2 PARY SW DO TZ P

· TEMP 2 PAR WYLOT Z WP L

· TEMP 2 PAR WYLOT Z WP P

· TEMP 2 PARY WT DO TZ L

· TEMP 2 PARY WT DO TZ P

· TEMP 5 SZAFA TT53

· TEMP 6 SZAFA TT53

· TEMP 2 PARY ZA ST AR L

2. TEMP 2 PARY ZA ST AR P

3. Sygnały wyjściowe

3.1. Sygnały dwustanowe

· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ1 - TOR 1


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ2A - TOR 1


· ZAM! KLAPY ODCINAJACE BIOMASE - TOR 1


· WYL! NITKI PODAWNIA BIOMASY - TOR 1 (tylko na bloku nr 3)

· NISKI PRZEPL DESTYLATU - TOR 1 (do zabezpieczeń elektr bloku)

· ZAWORY SZYBKOZAM WP ZAMKNIETE - TOR 1 (do zabezpieczeń elektr bloku)

· WYL! WENT MLYNOWY WM1 - TOR 1


· WYL! WENT MLYNOWY WM2 - TOR 1


· WYL! WENT MLYNOWY WM3 - TOR 1


· WYL! WENT MLYNOWY WM4 - TOR 1


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW1 - TOR 1


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW2 - TOR 1


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW3 - TOR 1


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW4 - TOR 1


· ZEZW NA ZAL PALN MAZUT - TOR 1


· ZAM! KLAPY ZWROTNE TURBINY - TOR 1


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ2B - TOR 1


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ3 - TOR 1


· ZAL! CEWKA WYBICIA TURBINY - TOR 1


· ZAL! POMPA OLEJU SMARNEGO PB


· WENTYLATOR WS1 NIE WYLACZONY (do systemu sterowania IOS)

· ZAMK I BLOK! RS1 - TOR 1


· OTW! RS1 - TOR 1


· ZAMK I BLOK OTW! R3 - TOR 1


· OTW! R3 - TOR 1


· WYL! PALN MAZUT - TOR 1


· ZAL! POMPE DESTYLATU


· ZAMK I BLOK OTW! ST AR - TOR 1


· ZAM! KLAPA HYDR DO WYMIENNIKA PODST - TOR 1


· ZAM! KLAPY ZWROTNE TURBINY - TOR 2


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ3 - TOR 2


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ2B - TOR 2


· ZAL! CEWKA WYBICIA TURBINY - TOR 2


· ZAL! POMPA OL SMAR PP


· WENTYLATOR WS2 NIE WYLACZONY (do systemu sterowania IOS)

· ZAMK I BLOK OTW! RS1 - TOR 2


· OTW! RS1 - TOR 2


· ZAMK I BLOK OTW! R3 - TOR 2


· OTW! R3 - TOR 2


· WYL! PALN MAZUT - TOR 2


· ZAMK I BLOK OTW! ST AR - TOR 2


· ZAM! KLAPA HYDR DO WYMIENNIKA PODST - TOR 2


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ2A - TOR 2


· WYL! POMPA ZASILAJACA PZ1 - TOR 2


· ZAM! KLAPY ODCINAJACE BIOMASE - TOR 2


· WYL! NITKI PODAWANIA BIOMASY - TOR 2 (tylko na bloku 3)

· NISKI PRZEPL DESTYLATU - TOR 2 (do zabezpieczeń elektr bloku)

· ZAWORY SZYBKOZAM WP ZAMKNIETE - TOR 2 (do zabezpieczeń elektr bloku)

· WYL! WENT MLYNOWY WM1 - TOR 2


· WYL! WENT MLYNOWY WM2 - TOR 2


· WYL! WENT MLYNOWY WM3 - TOR 2


· WYL! WENT MLYNOWY WM4 - TOR 2


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW1 - TOR 2


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW2 - TOR 2


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW3 - TOR 2


· WYL! PODAJNIK WEGLA PW4 - TOR 2


· ZEZW NA ZAL PALN MAZUT - TOR 2


