
Dziennik kontroli stanu szczelinomierzy

Obiekt:

L.p. Nr szczelinomierza góra dół lewy prawy DU DV DU DV DU DV DU DV

1 1 0,00 -0,25 0,00 0,00 -0,3 0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1

2 2 -0,25 0,00 0,25 0,75 0,1 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0

3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 4 -0,25 -0,25 0,00 -0,25 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

5 5 -0,50 -0,25 -0,25 0,00 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1

6 6 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

7 7 -0,25 -0,25 0,00 -0,50 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1

8 8 -0,25 -0,50 0,50 0,00 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

9 9 0,00 0,00 0,25 0,25 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

10 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 11 0,00 0,00 -0,50 -0,25 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 12 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

13 13 -0,25 -0,25 -0,25 -0,50 - - - - 0,0 0,0 -0,1 0,0

14 14 -0,25 -0,50 0,50 0,00 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

15 15 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 16 -0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 17 0,25 0,25 0,00 -0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 18 0,25 0,25 0,00 0,00 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 19 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Błąd odczytu wskazania szczelinomierza: +/- 0,25 mm

Wartość dodatnia przemieszczenia (+) DU oznacza zwiększenie szerokości rozwarcia rysy

Wartość dodatnia przemieszczenia (+) DV przemieszczenia oznacza przesunięcie prawej krawędzi rysy w górę

W dniu 07.11.2019 - zamontowano nowy szczelinomierz Nr 13 i wykonano odczyt zerowy w tym dniu

21.11.2019
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