
Wentylator wywiewny zbiorczy
Venturia-E 3V lub równoważny
Króciec wywiewny Ø125
dostosować do konstrukcji dachu

Anemostat wywiewny Ø125

Przewód elastyczny Ø80
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Uwaga:
Przewody elastyczne należy prowadzić w warstwie ocieplenia sufitu
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Anemostat wywiewny Ø125
lokalizację przewodu wentylacyjnego
Ø100 dostosować do konstrukcji dachu
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Kanał wentylacyjny 1 piętra,
prowadzenie powyżej poddasza
dostosować do konstrukcji dachu
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