RZUT ZAPLECZA KONTENEROWEGO
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PODSTAWOWE DANE:

Powierzchnia uzytkowa - 46,82m?2
Powierzchnia zabudowy - ~54,00m?
Kubatura ~ ~152,0m3

OZNACZENIA

1500 W . .
- Elektryczne grzejnik akumulacyjny
1500W (230V)
Kw .
] - kratka wentylacyjna 16x16 cm
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1. Lokalizacja zaplecza kontenerowego wg rysunku B-01.
2. W projekcie przyjeto zaplecze socjalno-magazynowe
w postaci typowych konteneréw z wyposazeniem.
Na rysunku przedstawiono podstawowe
wymiary i funkcje pomieszczen.
3. Sciany, podfoga i dach konteneréw ocieplone
weing mineralng o grubosci min.10cm.
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- wentylator $cienny
pod sufitem

1. W projekcie przyjeto zaplecze socjalno-magazynowe
w postaci typowych kontenerdéw z wyposazeniem.
Na rysunku przedstawiono podstawowe
wymiary i funkcje pomieszczen.

2. Sciany, podtoga i dach konteneréw ocieplone
weing mineralng o grubo$ci min.10cm.

3. Wentylatory w pomieszczeniach wigczy¢ w obwdéd
oswietlenia danego pomieszczenia

OZNACZENIA:
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- Oprawa oswietleniowa typu LED 10W

oprawa o$wietlenia awaryjnego AWEX typu AXNU-LEDEW do oéwietlenia drogi ewakuacyjnej
- hermetyczna oprawa typu LED 32W IP66,

- zestaw gniazd wtykowych - RS-9

TEMAT:  sunows SKATEPARKU, PUMPTRACKA,
el \\1AR-PROJEKT-JAGEK GRUBA IKONTEERCUEGD ZARLECEA
AMAR  Projektowanie, nadzér, doradztwo WRAZZ INFRASTRUKTUIRA TOWARZYSZACA
| ROJEKT u|' Kukuk:za 4| 86_061 B'zoza wzlil;DIWAEKMEPARKU PUMPTRACKA TORURUCZNCZEGO,
NAZWA SKALA:
RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KONTENERZE 1 _50
. ul. Kanarkowa , dz. nr 465/2 Brzoza NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELK{\ E-O4
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAE : inz. Ryszard Tyrakowski
nr upr. GP-KZ-7342/26/92
specjalnoé¢: instalacje elektryczne A
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Sobczak -
nr upr. AUB-KZ-7210/63/930
specjalnos¢: instalacje elektryczne
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-sterowanie automatyczne
-sterowanie wylaczone
-sterowanie rgczne
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N Z - zewnetrzny czujnik zmierzchowy
PES lub zegar astronomiczny
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TEMAT:
il ~ PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| BT A
0 0 PAMA-R Projektowanie, nadzér, doradztwo WRAZ ZFRASTAGHTOTA TORAREYGZACA
w 1] — ROIEKT ol Kukoleza 4, 85-081 Bzeza ST i
C T|< ?<| NAZWA SCHEMAT STEROWANIA SKALA:
& N RYSUNKU: OS$WIETLENIEM ZEWNETRZNYM =
Ve ul Kanarkowa , dz, hr 465/2 Brzoza NRRYS.:
i GMINA NOWA WIES WIELKA
i b ul. Ogrodowa 2, 86-080 Nowa Wie$ Wielka E'05
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: \ 10,02.2023
PROJEKTOWAL: _inz, Ryszard Tyrakowski
nr upr. GP-KZ-7342/26/92
specjalnos¢: instalacje elektryczne 9
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Sobczak / \\
nrupr. AUB-KZ-7210/63/90
specjalnosc: instalacje slektryczne




