Załącznik nr 2
Zakres prac serwisowych
1.Ocena stopnia zużycia i dobór właściwych łożysk w dwóch roletach kratowych usytuowanych w obiekcie Sklepik na terenie PCD przy ul. Gdańskiej 2 w Poznaniu.
2. Demontaż łożysk zużytych.
3. Montaż nowych łożysk.
4. Sprawdzenie poprawności działania kurtyn kratowych.
5.Sporządzenie protokołu powykonawczego.
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