Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

(Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z póź zm.)
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

”Naprawa – wymiana czujnika niskiego ciśnienia oraz wykonanie serwisowania układu chłodniczego centrali NW2 w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi”.

2) Adres obiektu budowlanego:
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi 

ul. Kościuszki 5

59-500 Złotoryja 

3) Nazwa i kody CPV :
50730000 – 1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
4) Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
5) Imiona i nazwiska osób opracowujących:

	mgr inż. Andrzej Kłobukowski: Wydział Inwestycji i Remontów


	


DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024
1. Opis przedmiotu zamówienia
Usługi, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem naprawy – wymiany czujnika niskiego ciśnienia, uzupełnienie lub wymiana czynnika chłodzącego  oraz wykonanie serwisowania układu chłodniczego central klimatyzacji.
2. Zakres rzeczowy usługi dla zamówienia
Usługi, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem naprawy – wymiany czujnika niskiego ciśnienia, uzupełnienie lub wymiana czynnika chłodzącego  oraz wykonanie serwisowania układu chłodniczego central klimatyzacji. Po wykonaniu robót naprawczych należy wykonać ostateczne testy i uruchomienie systemu oraz sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania automatyki central. 
W zakres przeglądu i serwisowania należy wykonać: 
· sprawdzenie wydatków powietrza central,
· kontrolę stanu uszczelek,
· kontrolę układów tłumiących,

· sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplin,

· kontrolę połączeń elektrycznych,
· sprawdzenie Aparatury Kontrolno Pomiarowej,

· kontrolę i regulację parametrów pracy sterowników,
· kontrolę pracy przepustnic sterowanych siłownikami,

· kontrolę nastawów zabezpieczeń,

· kontrolę pracy zestawów falowników,

· sprawdzenie pracy wentylatorów,
· sprawdzenie prądów roboczych, temperatury i poboru mocy silników wentylatorów,

· kontrolę mocowania zespołu wentylatorów,

· sprawdzenie amortyzatorów,
· sprawdzenie pasków klinowych i ich ewentualna wymiana,

· sprawdzenie szczelności instalacji,

· sprawdzenie poprawności działania pompy obiegowej,

· sprawdzenie stanów wymienników ciepła,

· kontrolę pracy zaworu trójdrogowego wymiennika,

· kontrolę i nastawy na termostacie p.zamrożeniowym,
· kontrolę nagrzewnicy elektrycznej,

· kontrolę zabezpieczenia przegrzania grzałek elektrycznych,

· sprawdzenie stanu kotła nawilżacza parowego,
· kontrolę czystości i drożności dysz nawilżacza,

· dostawę i wymianę filtrów zamontowanych w urządzeniach.

Wykonawca sporządzi harmonogram wykonywania naprawy oraz wykonania czynności serwisowych. Harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym w czasie 
7 dni od daty otrzymania zlecenia.
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa
Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość jej wykonania.
Wykonawca określi w harmonogramie  uzgodnionym z Zamawiającym w czasie 
7 dni od daty otrzymania zlecenia terminy wykonania robót naprawczych.
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

· Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę całości kosztów z wykazaniem elementów cenotwórczych dla poszczególnych elementów naprawy układu chłodniczego oraz czynności związanych z czynnościami serwisowymi układu chłodniczego.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja układu chłodniczego w Komendzie Powiatowej w Złotoryi.
4. Udostępnienie terenu
Zamawiający w terminie określonym w harmonogramie udostępni Wykonawcy teren budynku Komendy Powiatowej w Złotoryi. Rozpoczęcie wykonania robót nastąpi 
z chwilą udostępnienia budynku komendy, co nastąpi w terminie określonym 
w harmonogramie wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym 
w czasie 7 dni od daty otrzymania zlecenia.
5. Ogólne zasady wykonania
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót naprawczych zgodnie ze zleceniem oraz za zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. 

6. Sposób rozliczenia

Rozliczenie nastąpi w jednorazowej płatności w formie ryczałtowego wynagrodzenia. Podstawą płatności za wykonane roboty naprawcze jest podpisany przez wykonawcę oraz zamawiającego końcowy protokół odbioru.
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