
B. JędrzejowskiAutor:

A B C D E F G H I J

Q1
DPX³ 630
3P
400A
50 kA

Q2
DX³ C
4P
125A
25 kA

Analizator sieci
RS 485 i impuls.
3F z 3 przekł. 1F

Q1
3P
40A
Wkł. bezp. gG

Q2
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Q3
3P
80A
Wkł. bezp. gG

Q4
3P
40A
Wkł. bezp. gG

Q5
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Oznaczenie zacisku 1 - 2 - 3 4 - 5 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 12 - 13

Opis WLZ w relacji
ZK - RG

Ochrona
przeciwprzepięciowa

Analizator parametrów
sieciowych

WLZ rozdzielnica
 TH

 korytarz poziom -1

WLZ rozdzielnica
TH1

korytarz poziom -1

WLZ rozdzielnica
TP

poziom 0 
klatka schodowa
przed kuchnią

WLZ rozdzielnica
TP1

poziom 0
kuchnia 

pomieszczenie 0.26

WLZ rozdzielnica
TP2

poziom +1
klatka schodowa

Moc 194,74 kW 20,50 5,90 45,22 21,77 7,68

Długość kabla 16 26 24 30 40 35

Przekrój przewodu 4x1x185 + 1x120 5x10 5x6 5x35 5x16 5x6

Typ kabla N2XH-O + LGYżo N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400

Moc zainstalowana 324,57kW

IK1 Maks.

IK3 Maks.
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A B C D E F G H I J K

Q6
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Q7
3P
63A
Wkł. bezp. gG

LICZNIK
Licznik energii elektrycznej
Impuls.
Trójfazowy bezpośredni

Q8
3P
50A
Wkł. bezp. gG

Q9
3P
40A
Wkł. bezp. gG

Q10
3P
50A
Wkł. bezp. gG

Q11
3P
50A
Wkł. bezp. gG

Q12
Podst. bezp.
3P
32A
Wkł. bezp. 10,3X38

Q13
Podst. bezp.
3P
32A
Wkł. bezp. 10,3X38

Q14
SP51
3P
25A
Wkł. bezp. gG

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14

Oznaczenie zacisku 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 22 - 23 - 24 25 - 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33

Opis WLZ istniejąca
rozdzielnica 

wymiennikowni

Centrale
wentylacyjne

Kocioł nr 1 kuchnia Kocioł nr 2 kuchnia Kocioł nr 3 kuchnia Kocioł nr 4 kuchnia Kocioł nr 5 kuchnia Kocioł nr 6 kuchnia Kocioł nr 7 kuchnia

Moc 8,00 23,00 30,00 24,00 30,00 30,00 18,00 18,00 13,00

Długość kabla 13

Przekrój przewodu 5x4 5x16 5x10 5x10 5x10 5x10 5x6 5x6 5x4

Typ kabla N2XH-J istniejący istniejący istniejący istniejący istniejący istniejący istniejący istniejący

Typ izolacji kabla
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Q15
SP51
3P
25A
Wkł. bezp. gG

Q16
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Q17
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Q18
SP51
3P
16A
Wkł. bezp. gG

Q19
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Q20
SP51
3P
20A
Wkł. bezp. gG

Q21
3P
63A
Wkł. bezp. gG

Q22
3P
63A
Wkł. bezp. gG

Q23
3P
100A
Wkł. bezp. gG

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23

Oznaczenie zacisku 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47 - 48 49 - 50 - 51 52 - 53 - 54

Opis Kocioł nr 8 kuchnia Zasilanie windy
towarowej kuchnia 

Zasilanie windy
towarowej obieralnia

Gniazda 1-fazowe i
oświetlenie

pomieszczenie
rozdzielni głównej 

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

Moc 13,00 8,00 8,00 0,50

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x4 5x4 5x4 3x2,5

Typ kabla istniejący istniejący istniejący YDY

Typ izolacji kabla
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Q24
3P
100A
Wkł. bezp. gG

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q24

Oznaczenie zacisku 55 - 56 - 57

Opis REZERWA

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu

Typ kabla

Typ izolacji kabla
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