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Wykonawcy

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. , Termomodernizacja budynkow
szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Lubar - Zespét Szkolno - Przedszkolny
w Pisarzowicach" w formule zaprojektuj i wybuduj"

Wyjasnienie tresci SW2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamédwieri publicznych (t.j. Dz. U.
22021r.poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien do pytan zadanych przez Wykonawcéw.

Odpowiedzi na pytania z dnia 13 lipca 2022 r.

1,

Czy Tynk musi by¢ sylikatowy? Czy zamiast niego mozna by byto uzy¢ silikonowego?
Odp.: Nalezy wykona¢ tynk sylikatowy.

Jesli chodzi o ocieplenie stropodachu wentylowanego - granulat z wetny mineralne;j.

Pytanie dotyczy konstrukji: z czego ma by¢ wykonana? Ewentualnie Czy jest juz gotowa?

Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybudu;j. Szczegdtowy zakres robdt oraz
ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Obrobka blacharska stropu wentylowanego; Ile metréw jest blachy do wymiany?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybudu;j. Szczego6towy zakres robdt oraz
ich ilo$¢ zostanie okre$lony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

lle metréw rynien?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegbtowy zakres robét oraz
ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Ile rur spustowych?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegdtowy zakres robét oraz
ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Instalacja fotowoltaiczna: Panele 370 nie sg dostepne czy mozna uzy¢ 375?
Odp.: W przypadku braku dostgpnosci danego produktu nalezy uzy¢ rownowaznego
0 parametrach nie mniejszych niz zaproponowane w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Oswietlenie: Czy liczba opraw o$wietleniowych w iloéci 25389 szt to wiaéciwa suma? i z czego
to wynika? oraz jakie oprawy o$wietleniowe majg Paristwo na mysli?
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odudiee.

Odp.: oprawy o$wietleniowych sg opisane jednostka W, tj.: moc opraw oswietleniowych
25389,00 W.

8. Drzwiiokna: Ile jest sztuk i jaki rozmiar?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegdtowy zakres
robot oraz ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

9. Jaki planuja Paristwo kolor elewacji?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektu;j i wybuduj. Szczegétowy zakres robét
oraz ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

10. Czy moglibySmy uzyska¢ jaki§ projekt budynku? rzut pomieszczen gdzie jest
zaplanowana modernizacja?
Odp.: Zamawiajacy nie jest w posiadaniu dokumentaciji projektowe;j.

11. Pompa ciepta ujeta jest o mocy  60kW natomiast  planowana moc
zainstalowanych paneli 34 kWp obawiamy sie moc instalacji nie skompensuje zapotrzebowania
na moc wynikajgcg z zapotrzebowania na energie pompy ciepta.

Odp.: Nalezy przyja¢ rozwigzania projektowe w zakresie pompy ciepta oraz paneli
fotowoltaicznych o parametrach nie nizszych niz zaproponowane w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

12. Centralne ogrzewanie: lle szt. potrzeba naczynia zbiorcze przepompowe ? ile sztuk zawordéw
bezpieczenistwa?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybudu;. Szczego6towy zakres robdt oraz
ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

13. Rurociagi; Jaka jest dtugo$¢ rurociggéw wewnatrz kottowni? - Rurociagi przesytowe w kottowni
i pomieszczeniach piwnic jaka jest dfugos¢? - lle jest piondw i ile trzeba zamontowaé zaworéw?
Odp.: Zadanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduij. Szczegodtowy zakres robdt oraz
ich ilo$¢ zostanie okreslony w projekcie budowlanym i wykonawczym.

14. W wymogach Pompy Ciepta jest napisane COP=4,0 dla BO/W35 a to oznaczenie dotyczy
gruntéwek. Dla powietrznych pomp bytoby np. A2/W35, A7/W35 itp. Prosimy o weryfikacje.
Odp.:Zamawiajacy wymaga dla pomp ciepta parametréw - COP nie mniej niz 4/0 dla

P2/W35 wedtug PN-EN 14511-3.

15. Jeszcze jedno pytanie dotyczace mocy panel fotowoltaicznych: - Czy ewentualnie w gre mogtyby
wchodzi¢ panele o mocy np 455 W?
Odp.: Nalezy uzy¢ produktu rGwnowaznego o parametrach nie mniejszych niz zaproponowane w
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Sprawe prowadzi:
Edyta Liczner = %Q/
Inspektor M W (g&ﬂﬁ?

tel. 756465927
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