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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem instalacji wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego w 

pomieszczeniach budynku dworku w Brniu na dz. nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno, 

celem wentylacji pomieszczeń kuchni. 

 Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych 

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót w przedmiarze 

robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inwestorem. 

 

1.1 Planowany zakres robót budowlanych: 

a) montaż instalacji wentylacji mechanicznej; 

b) montaż instalacji ciepła technologicznego; 

 

1.2 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami  

i normami, niniejszą specyfikacją i umową. 

 stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie. 
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 przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu 

dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata 

techniczna, deklaracja zgodności, atest). 

 zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i 

końcowego odbioru. 

 chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

 stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, ochrony p. poż. 

 przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2. MATERIAŁY 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

 Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat 

na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie 

spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 
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3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko 

naturalne. 

 Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT   

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak  

i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej  

i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części 

opracowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów  
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i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. 

 Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, 

Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, 

raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności: 

 trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

 będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie 

wykonywania zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. 

 Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione  

w kosztorysie powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 

 O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany  

z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót 

jakich dotyczy. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  

w przedmiarze robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 
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Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu.  

b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie 

umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. 

z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 

838 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

CPV 45331210-1 

SST-05.00 Instalowanie wentylacji 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych z montażem instalacji wentylacji mechanicznej tj. kanałów wentylacyjnych, 

wentylatorów, centrali wentylacyjnej nawiewnej i armatury w pomieszczeniach 

budynku dworku w Brniu na dz. nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.Zakres robót budowlanych 

 Wykonanie montażu kanałów wentylacyjnych ze stali ocynkowanej wraz z 

armaturą regulującą, 

 Wykonanie izolacji cieplnej wymieniowych kanałów poprzez zastosowanie 

wełny mineralnej w zbrojonym płaszczu z folii aluminiowej, 

 Montaż wentylatorów kanałowych wywiewnych, 

 Montaż wentylatorów dachowych wywiewnych, 

 Montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
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2.MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wentylacyjnej będą potrzebne: 

 przejścia ppoż, 

 kanały wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej, 

 kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej, 

 izolacja matami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej, 

 kratki nawiewne i wywiewne wraz z przepustnicami do regulacji instalacji, 

 wentylatory kanałowe, 

 wentylatory dachowe, 

 centrala wentylacyjna nawiewna, 

 uchwyty, podpory stałe i przesuwne. 

 

3.SPRZĘT 

 Do wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi  

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

 

4.TRANSPORT 

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak  

i rzeczowym. 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

 przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać próby szczelności 
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oraz wydajności, 

 protokoły z prób należy przekazać Inwestorowi, 

 zmiany wprowadzone do rozwiązań są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i 

technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, 

obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - 

niezbędna do oceny przez Inwestora. 

 przed przystąpieniem do prób i uruchomieniem urządzeń należy dokonać 

przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 

 przed oddaniem do eksploatacji instalacji należy przeprowadzić odpowiednie 

próby działania, przeszkolić odpowiedni personel oraz opracować instrukcje 

obsługi i postępowania na wypadek zaistnienia jakiegoś zdarzenia którą  

to należy przekazać Zamawiającemu. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  

i środków transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne".  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów  

i urządzeń.  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć 

protokoły, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 

(powykonawczą) po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 prawidłowość wykonania połączeń 

 jakość zastosowania materiałów 

 prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 otuliny przewodów 

 trasy rurociągów, kanałów, 

 odpowietrzenie instalacji 

 przejścia przez przegrody budowlane. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -

zgodnie z ustaleniami umowy. 

 Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie 

umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych - zeszyt 5. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

CPV 45331100-7 

SST-02.00 Instalowanie ciepła technologicznego 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych z montażem instalacji technologicznego tj. rurociągów, pomp obiegowych 

i armatury w pomieszczeniach budynku dworku w Brniu na dz. nr 302/11, 302/14, w 

gminie Olesno. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.Zakres robót budowlanych 

 Wykonanie montażu rurociągów ze stali cienkościennej ocynkowanej 

zewnętrznie, 

 Wykonanie izolacji cieplnej wymieniowych rurociągów poprzez zastosowanie 

otulin izolacyjnych z PE, 

 Montaż pomp obiegowych, 

 Montaż armatury regulującej, filtracyjnej, odcinającej, pomiarowej. 
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1.4.Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

 

2.MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania będą potrzebne: 

 rurociągi ze stali cienkościennej łączone poprzez zaciskanie kształtek mosiężnych, 

w zakresie od fi35 mm, 

 pompy obiegowe, 

 zawór trójdrogowy mieszający, 

 zawory odcinające, 

 zawory zwrotne, 

 filtry siatkowe, osadnikowe, 

 tuleje ochronne, 

 uchwyty, podpory stałe i przesuwne, 

 otuliny z pianki PE z jednostronną okładziną ze folii PE, łączenia klejone taśmami 

zbrojonymi, 

 przejścia ppoż. 

 

3.SPRZĘT 

 Do wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi  

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

 

4.TRANSPORT 

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak  

i rzeczowym. 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

 przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać próby szczelności 

oraz płukanie instalacji, 

 protokoły z prób należy przekazać Inwestorowi, 

 zmiany wprowadzone do rozwiązań są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i 

technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, 

obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - 

niezbędna do oceny przez Inwestora. 

 przed przystąpieniem do prób i uruchomieniem urządzeń należy dokonać 

przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 

 przed oddaniem do eksploatacji instalacji należy przeprowadzić odpowiednie 

próby działania, przeszkolić odpowiedni personel oraz opracować instrukcje 

obsługi i postępowania na wypadek zaistnienia jakiegoś zdarzenia którą  

to należy przekazać Zamawiającemu. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  

i środków transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne".  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów  

i urządzeń.  
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 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

c) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć 

protokoły, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 

(powykonawczą) po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

d) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 prawidłowość wykonania połączeń 

 jakość zastosowania materiałów 

 prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 otuliny przewodów 

 trasy rurociągów 

 odpowietrzenie instalacji 

 przejścia przez przegrody budowlane. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -

zgodnie z ustaleniami umowy. 

 Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie 

umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
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pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 

 PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania, 

 PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych. 

Wymagania, 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych - zeszyt 6. 


