
Utlenialność 22 19 18 22 20 24 14 19 23 21 18 23

Azotany 19 20 19 18

Legionella sp. 20

Grudzień

Obiekt: Kryta Pływalnia AWF we Wrocławiu

Harmonogram badań wody doprowadzającej do pływalni w 2020 r.

Wskaźnik
Miesiąc/dzień miesiąca

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
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Harmonogram badań wody ciepłej z natrysków w 2020 r.

Wskaźnik
Miesiąc/dzień miesiąca

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad


