Zatgeznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Znak sprawy: 620 D

I. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa fabrycznie nowego transformatora olejowego
tréjffazowego o mocy 100 kVA wykonanego zgodnie z normami PN-EN 60076-1,
EN 50588-1 o nastepujacych parametrach:

Moc znamionowa - 100 kVA.

Napiecie znamionowe GN — 6 300 V.

Napiecie znamionowe DN — 420 V. (bez obcigzenia)
Czestotliwosc — 50 Hz.
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Wykonanie - tréjfazowy, hermetycznie zamknigty, zanurzony w oleju transformator
dystrybucyjny, do uzytku wewnatrz pomieszczen.

6 Rodzaj pracy — ciggia.
7.  Rodzajf chfodzenia — ONAN.
8 Temperatura otoczenia - do 40° C.
9.  Zakres regulacji (bez obcigzenia) * 2x2,5%. (5 pozycyjny)
10.  Grupa pofgczen - Dyn5.
11.  Straty biegu jalowego 130 W + 0%.
12.  Straty przy mocy znamionowef 1250 W + 0%.
13.  Napiecie zwarcia 4%
14.  Materiat uzwojenia - GN/ DN Al / Al.
15.  Zaciski:
- wysokonapieciowe zaciski mosiezne z porcelanowymi izolatorami
- zaciski niskiego napiecia mosiezne z izolatorami porcelanowymi
16. Odlegfo$¢ miedzy rolkami jezdnymi (E) 520 mm

17. Konstrukcja zbiornika - kadz transformatora powinna byé w wykonaniu
hermetycznym, zamknietym, ze $ciankami falistymi, bez konserwatora i poduszki
gazowej pod pokrywa kadzi, wyposazona w ci$nieniowy zawér bezpieczenstwa.
Pokrywa powinna by¢ mocowana do kadzi za pomocg $rub

18.  Wyposazenie:
- Zawor spustowy oleju
- Przetacznik zaczepow bez obciazenia, obstugiwany recznie z gory pokrywy.
- Rolki transportowe - metalowe
19. Inne akcesoria:
- zawor bezpieczeristwa,
- wskaznik poziomu oleju,
20. Wraz z transformatorem Wykonawca winien dostarczyé:

- Dokumentacje techniczno — ruchowg (DTR),
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- rysunek wymiarowy transformatora,
- Karte gwarancyjng,
- Protokét z préb (karta préb) zawierajgcy:
a) typ transformatora,
b) nr fabryczny,
¢) rok produkcii,
d) moc w [kVA],

e) dla transformatoréw przetaczalnych warto§¢ mocy dla napigcia gornego
i dolnego,

f) napiecie uzwojenia GN w [V] i prad w [A],

g) napiecie uzwojenia Dn w [V] i prad w [A],

h) zakres regulacji napigcia,

i) grupa potgczen,

j) czestotliwos¢ w Hz, liczba faz, rodzaj pracy, klasa izolacji,

k) sposéb chiodzenia, maksymalna temperatura otoczenia,

l) préby wytrzymatosci elektrycznej,

m) rezystancja uzwojen,

n) pomiar rezystancji izolacji,

o) straty jatowe i prad biegu jalowego zmierzone i gwarantowane,
p) straty obciazeniowe i napiecia zwarcia zmierzone i gwarantowane,
q) pomiar przektadni,

r) masa i rodzaj przewodu,

s) masa i materiat rdzenia,

t) informacja o rodzaju zastosowanego oleju wraz z informacjg o spetnieniu przez
ten olej normy PN-EN 60296 wydanie 4.

wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sperzadzone w jezyku polskim.

21. Transformator winien byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji UE 548/2014
i 2019/1783 w odniesieniu do transformatoréw elektroenergetycznych matej, sredniej
i duzej mocy i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP.

Il. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:

Dostawa przedmiotu zamowienia winna byc zrealizowana w terminie nie diuzszym jak 92 dni
kalendarzowe od daty podpisania umowy. Oferta WWykonawcy, ktory zaoferuje diuzszy niz
wymagany przez Zamawiajgcego termin na realizacje dostawy zostanie odrzucona, jako
niespetniajgca warunkéw udziatu w postgpowaniu.

lll. Warunki realizacji dostawy.

Szczegotowe warunki realizacji zaméwienia w tym w szczegolnosci; odpowiedzialnos¢ Stron,
sposob zaptaty wynagrodzenia, rodzaj i wielko$¢ kar umownych zawarte sg w zataczonym
do postepowania wzorze umowy (Zatgcznik nr 5)
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IV.Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca jest zwigzany ziozong przez siebie ofertg przez okres 30 dni od daty
sktadania ofert.

2. Zitozenie oferty przez Wykonawce jest jednoznaczne z akceptacjg warunkéw i wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego w tresci zaproszenia, Opisu przedmiotu zamdwienia
I wzoru umowy

3. Warunki podwykonawstwa
a. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czesci wykonania zaméwienia podwykonawcom.

b. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w swojej ofercie zakresu zamowienia,
ktéra zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Nie dopetnienie w/w obowiazku oznaczaé
bedzie, iz Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia samodzielnie.

c. Zlecenie czesci przedmiotu zamoéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu
jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

6. Nie dopuszcza sie rozliczania zamoéwienia w walutach innych niz polski zioty.

Kielce 06.07.2022 r.
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